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Uczestnicy Postgpowania
Dot. ,, Opracowanie audytow energetycznych dla budynkow Policii na terenie kraju” — 172/Cnz/15/MP.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwie publicznych (tj. Dz, U. z ’

2013 r, poz. 907 ze zmianami) przekazujg wyjasnienia tresei SIWZ,

Pytanie nr 1

Bardzo proszg¢ o przestanic specyfikacji i dokumentacji budynkéw KGP przewidzianych do
opracowania audytow energetycznych do czesci 10 zamowienia tj. ,Opracowanic audytow
energetycznych dla budynkéw KGP”, Powyzsze dane sy niezbedne do wyceny o kreslenia czasu
wykonania audytow,

Odpowied?:

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja projektows dla wszystkich budynkéw. Na etapie realizacji
zaméwienia, jedynie w celach pogladowych Zamawiajgey moze udostgpni¢ dokumentacje dla
nastepujgcych budynkdw (czgsc nr 10):

I. Budynek ,,B” przy ul. Barcickiej 52/56
2. Budynek przy ul. Orkana 14
3. Budynek przy ul. Pulawskiej 148/150 (jedynie rzuty budynku)
Udostepnienie przedmiotowe]j dokumentacji nie zwalnia od wykonania inwentaryzacji budynkéw na

potrzeby wykonania audytow energetycznych.

Pytanie nr 2

W nawigzaniu do ogloszonego przez Komendanta Gléwnego Policji na realizacjg zamowienia pn.
,Opracowanie audytéw energetycznych budynkéw Policji na terenie kraju” proszg o udziclenie
informacji nt. dostepnej istniejacej dokumentacji / inwentaryzacji zawierajcej rzuty i przekroje
budynkéw czgéci 8 — Opracowanie audytow energetyczinych dla budynkow KIVP Wroclaw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg projektows dla wszystkich budynkéw. Na etapie realizacji

zamowienia, jedynie w celach pogladowych Zamawiajgcy moze udostgpnié rzuty budynkéw




wymagajace uaktualnienia dla obiektow: obiektéw nr 2 - Jelenia Gora ul. Nowowigjska 43, nr 6 -
Kilodzko, ul. Wyspianskiego 2, nr 11 - Walbrzych ul, Mazowiecka 2, nr 23 -+ Wroclaw ul. Muzealna 16.
Udostgpnienie przedmiotowej dokumentacji nie zwalnia od wykonania inwentaryzacji budynkow na

potrzeby wykonania audytéw energetycznych.

Pytanie nr 3

Czgd¢ 2, 5, 10. Czy wymienione budynki posiadajg dokumentacje techniczng?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacja projektowa dla wszystkich budynkdw. Na etapie realizacii
zaméwienia, jedynie w celach pogladowych Zamawiajgcy moze udostepnié:

Czes¢ nr 2 - dokumentacja techniczng stanu pierwotnego budynkdéw (architektoniczna, sanitarna,
elektryczna),

Czg$¢ nr 5 — brak dokumentacji,

Czesé nr 10 — jak w pytaniv nr 1

Udostepnienie przedmiotowej dokumentacji nie zwalnia od wykonania inwentaryzacji budynkoéw na

potrzeby wykonania audytéw energetycznych.

Pytanie nr 4

Dot. czes¢ 1,2,5,10

Czy jest dokumentacja architektoniczna, jesli tak to w jakim stanie. Jedli nie trzeba bedzie wykonad
inwentaryzacje budynkow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg projektows dla wszystkich budynkéw, Na etapie realizacji
zamdwienia, jedynie w celach pogladowych Zamawiajgcy moze udostepnié:

Czgéé nr 1 — niepelna dokumentacja archiwalna,

Cze$¢ nr 2 - dokumentacja techniczng stanu pierwotnego budynkéw (architektoniczna, sanitarna,
elektrycezna),

Czgs¢ nr 5 — brak dokumentacji,

Cze$é nr 10 — jak w pytaniu nr |

Udostgpnienie przedmioctowej dokumentacji nie zwalnia od wykonania inwentaryzacji budynkdw na

potrzeby wykonania audytéw energetycznych.

Pytanie nr 5

Rozumiem, ze mozna skladaé oferty na poszezegdlne czesci?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ, Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert czesciowych w ramach zadan okreslonych
przez Zamawiajacego.
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Pytanie nr 6

Proszg o informacje czy odpowiedzi na pytania beda pojawiaé si¢ na waszej stronie?
Jesli tak to prosz¢ o podanie tej strony.

Odpowiedz:
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Pytanie nr 7

Dot. Czgs¢ 2 — KWP Gdansk

Czy ktorys z budynkéw wehodzaeych w skiad zadania objety jest ochrong konserwatorska?
OdpowiedZ:

Ochrong konserwatorskg objete sg nastepujgce budynki:

Budynek Komisariatu Policji TV w Gdansku ul. Kaprow 14, Budynek Policyjnej Izby Dziecka
w Gdansku, ul. Kisielewskiego 10, Budynek Komisariatu Policji w Miastku, ul. Gen. Sikorskiego 3.

Pytanie nr 8

Dot. Czesé 2 - KWP Gdansk

Czy istnieje aktualna dokumentacja inwentaryzacji stanu istniejacego budynkéw, czy jej wykonanie na
cele audytéw nalezy uwzgledni¢ w wycenie oferty?

Odpowiedz:

Na etapic realizacji zamdwienia, jedynie w celach pogladowych Zamawiajagcy moze udostgpnié
dokumentacjg techniczng stanu pierwotnego budynkéw  (architektoniczng, sanitarng, elektryczng).
Udostepnieniec przedmiotowej dokumentacji nie zwalnia od wykonania inwentaryzacji budynkéw na

potrzeby wykonania audyt6w energetycznych.

Pytanie nr 9

Dot. Czes¢ 2 - KWP Gdansk

Czy istnieje dokumentacja budynkéw wehodzacych w skiad zadania? Jeéli tak, prosz¢ o informacje, jaki
zakres obejmuje (np. projekt architektoniczny, konstrukeyjny, instalacji grzewczych, instalacji
wodnych, instalacji elektryczaych itp.)

Odpowiedz:

Na etapie realizacji zaméwienia, jedynie w celach pogladowych Zamawiajacy moze udostepnié
dokumentacjg techniczng stanu pierwotnego budynkéw (architektoniczng, sanitarng, clektryczng).
Udostgpnienie przedmiotowej dokumentacji nie zwalnia od wykonania inwentaryzacji budynkéw na

poirzeby wykonania audytéw energetycznych.

Pytanie nr 10

Dot. Cze$¢ 2 - KWP Gdansk

Proszg o informacje:

- w jaki sposéb przygotowywany jest czynnik grzejny dla budynkéw?

- w jaki sposdb przygotowywana jest ciepta woda uzytkowa dla budynkéw?
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- jak wentylowane sq budynki (wentylacja grawitacyjna / mechaniczna)?

- czy budynki sg klimatyzowane?

Odpowiedz:

Odpowiedz: dla cz.2; 1) KPP w Malborku, ul. Gen. De Gaulle’a 3 — budynek zasilany z m.s.c., wezel
cieplny c.o. i cwu. ( wymienniki typu JAD ), wentylacja grawitacyjna, budynek nie jest
klimatyzowany, 2) KP IV w Gdaiisku ul. Kaprow 14 - budynek zasilany z m.s.c., wezel cieplny c.o. i
c.w.u. ( wymienniki plytowe c.o. i c.w.u. ), wentylacja grawitacyjna, budynek nie jest klimatyzowany,
3) PP w Dziemianach, ul. 8 Maja 1 — budynek zasilany z kotlowni grupowej na paliwo stale, c.w.u.
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach wody, wentylacja grawitacyjna, budynek nie jest
klimatyzowany, 4) KWP w Gdaiisku, siedziba w Gdyni, ul. Sandomierska 7 — w budynku znajduje sie
lokalna kotlownia gazowa z piecem dwufunkcyjnym c.o. i c.w.u., wentylacja grawitacyjna, budynek nie
Jest klimatyzowany, 5) KP w Sierakowicach, ul. Leborska 32 — budynek posiada lokalng kotlownie na
paliwo stale z piecem c.o., c.w.u. przygotowywana jest przez elektryczne podgrzewacze wody,
wentylacja grawitacyjna, budynek nie posiada klimatyzacji, 6) KMP w Stupsku, ul. 3 Maja 1 - budynek
zasilany z m.s.c. z wezlem cieplnym dwufunkcyjnym ( wymienniki piytowe c.0. i c.w.u, ), wentylacja
grawitacyjna, budynek nie posiada klimatyzacji, 7) PID w Gdansku, ul. Kisielewskiego 10 — budynek
zasilany z m.s.c. z wezlem cieplnym typu ,ROTOR”, c.w.u. przygotowywana w pojemnosciowym
zasobniku, wentylacja grawitacyjna, budynek nie posiada klimatyzacji, 8) KP w Miastku, ul. Gen.
Sikorskiego 3 — w budynku znajduje si¢ lokalna kotlownia gazowa z piccem dwufunkcyjnym c.o. i
c.w.u., wentylacja grawitacyjna, budynek nie posiada klimatyzacji, 9) KP w Rumi, ul. Derdowskiego 43
— w budynku znajduje si¢ lokalna kotlownia gazowa z piecem dwufunkeyjnym c.0. i ¢.w.u., wentylacja

grawitacyjna, budynek nie posiada klimatyzacji.

Przedmiotowe wyjaénienia treSci STWZ. s3 wiazace dla uczestnikéw postepowania,

wykonano w | egz.:
opr./wyk. M. Pajak
tel. 022 60 115-74

sir, 4




