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Dotyczy: przetargu nieograniczonego ¢ wartosci ponizej 144.000 Euro

ogloszonego przez Komendanta Giownego Policji na realizacje zaméwienia pn.:
. Konserwacja stalych urzgdzen gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu pozaru

w obiektach Komendy Glownej Policji”

Warszawa, dnia '9/3*06’ 2019 r.

Konserwacja stalych urcqdzen gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu poiaru
w obiektach Komendy Gléwnef Policji , nr postgpowania 145/ Cir/19/KK



Komendant Giéwny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udzialu w postgpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.. Konserwacja stalych urzgdzen gasniczych
i systemow sygnalizacji alarmu pozaru w  obiektach Komendy Giownej Policji

(sprawa nr 145/Cir/19/KK), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

I INFORMACJE OGOLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zaméwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawg Pzp oraz akty

wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie

zaméwienia publicznego stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.

U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami) jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej.

3. Postgpowanie o udzielenic zamoéwienia publicznego prowadzi si¢ w jezyku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie j¢zyka obcego w zakresie okreslonym

w art. 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 - j.t.).

4. Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzente o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) zawarte sg w zalaczniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

IL NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA GLOWNA POLICIJI

02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150

Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel.22-60-120-44,

e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem obj¢te ustawowym wymogiem publikacji

na stronie internetowej Zamawiajacego b¢da udostepniane pod adresem: www.policja.pl
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IIL.

IV,

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktérym w odpowiedzi
na publiczne ogloszenie o zamowieniu, oferty moga sklada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktore] mowa wart.
Gla - 91e ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie postgpowania w tzw. procedurze odwrdconej, o ktdrej

mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ushugi serwisowej systemow przeciwpozarowych:

- sygnalizacji alarmu pozaru: ,Securiton” wraz z systemem monitorujgcym ,,ASD”, ,Telsap”,
»Ademco”, ,.Synova”, ,Polon Alfa”, ,Jena”,

- statych urzadzen gasniczych wodnych,

- systeméw oddymiania ,,Polon-Aifa”, ,,Mercor”, ,,D+H”,

- stalych urzadzen gasniczych: FE 36 i KD-200 wraz z systemami monitorujacymi ,,ASD", ,Vesda",
lgnis", Inergen, Schrack,

w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gléwnej Policji.

Wszystkie systemy znajduja si¢ na terenie Warszawy.

Szczegdlowe wykazy systeméw przeciwpozarowych wraz z wyszczegllnionymi elementami oraz
zakres czynnosci podlegajgcych usludze znajdujg sie w zalgcznikach do umowy (zatacznik nr 2 do
SIWZ. Wykaz zatgcznikow:

1/1 — Wykaz systemOw przeciwpozarowych podlegajacych ustudze serwisowej systemow
przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Giéwnej Policji - zadanie nr 1

1/2 Zakres czynnosci podlegajacych ushidze serwisowej systemow przeciwpozarowych
w obiektach i pomieszczeniach Komendy Glownej — zadanie nr 1

2/1 — Wykaz systemdéw przeciwpozarowych podlegajacych usludze serwisowej systeméw
przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gléwnej Policji zadanie nr 2

2/2 -~ Zakres czynnosci podlegajacych usludze serwisowej systemow przeciwpozarowych

w obiektach i pomieszczeniach Komendy Glownej Policji — zadanie nr 2

Przedmiot zamowienia okreslony zostal we Wspdlnym Stowniku Zamdwien:

CPV: 75251110-4

3. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czgéciowych.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza oraz nie wymaga skladania ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktoérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 7

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie zaméowienia podwykonawcom Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie czgéci

zamoOwienia, ktorych zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawcow.

Brak powyzszej informacji w ofercie oznacza¢ bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat
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z podwykonawstwa przy realizacji zamdwienia.

8. llekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, mowa jest
o przedmiocie zamowienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ przedmiot zamowienia
wskazany w ust. 1.

9. Ilekroé¢ w niniejszej SIWZ przedmiot zamdwienia zostal okreslony przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw, pochodzenia itp. Intencja Zamawiajacego bylo przedstawienie ,,typu”
towaru spelniajgcego wymagania Zamawiajgcego. W zwiazku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie
przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego, ktére zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i
standardy techniczno-jakosciowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, ktory powotluje si¢ na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowiazany wykaza¢ w zlozonej ofercie, ze
oferowane przez niego dostawy, spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.

10. W nawigzaniu do art.30 ust. 4 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy opisal przedmiot zamdwienia przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. Ponadto, nalezy przyja¢, ze wszystkim takim odniesieniom
towarzysza wyrazy ,, lub rdwnowazne™. Za réwnowazng zostanie uznana norma potwierdzajaca

spelnienie minimalnych parametréw okreslonych w normie wymaganej przez Zamawiajacego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zaméwienia: 24 miesiace od daty zawarcia umowy.

VI.  WARUNKI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

O zamdwienie moze si¢ ubiega¢ Wykonawca, ktory:
1. speinia nastepujace warunki udziatu w postgpowaniu, dotyczace:
1.1, kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, w tym:
» posiada aktualne zezwolenie wydane przez Panstwowa Agencje Atomistyki na wykonywanie
dziafalnosci, o ktéorej mowa w art. 4 wust. 1 pkt 4 wustawy Prawo atomowe
(Dz. U. 2018 poz.792), polegajacej na obrocie, instalowaniu i obstudze izotopowych czujek dymu.
1.2. zdolnosci technicznej lub zawodowej, w tym:
» wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy to w tym okresie co najmnigj 2 (dwie) ustugi w
zakresie konserwacji systemow przeciwpozarowych wraz z systemem wczesnej detekeji dymu o
wartosci minimum 150.000,00 zlotych (stownie: sto piedziesigt tysiecy zitotych) brutto facznie.
» dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, posiadajacymi wiedz¢ z zakresu

dzialania systemu (minimum 1 osoba): ,,Securiton”, ,,Polon-Alfa”, ,,Schrack”, ,,Vesda”, ,.Synova”,
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Jena”, , Mercor”, ,,D+H” oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej
wymienionych systemow przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela oraz
minimum 1 osoba posiadajaca certyfikat dla personelu spelniajacy wymagania Ustawy o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz niektdrych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. 2017 poz.1567).

Zamawiajacy dopuszcza taczenie uprawnien przez jedna osobg. Powyzsze osoby zostang wskazane

do realizacji zamdéwienia.

» dysponuje zapleczem technicznym z wyposazeniem serwisowym i oprogramowaniem producentow

nastepujacych systemow: ,Securiton”, ,Polon-Alfa”, ,Schrack”, ,Vesda”, ‘Synova”, ,Jena”,

~Mercor”, ,,D+H”,

2. nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Zamawiajacy wykluczy Wykonawceg:

1) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacj¢, w zatwierdzonym przez sad ukladzie

w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj¢
jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. | ustawy z dnia 15
maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 t.) lub ktérego upadtosé
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadlosci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacjg jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz.2344 t.j.);

2) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w

3)

4)

szczegOlnosdci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych $rodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. I pkt 2-4 z:

a) zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

¢) czlonkami komisji przetargowe;j,

d) osobami, ktore ztozyly oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udziahi w postgpowaniu;

ktéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym

stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umoweg koncesji, zawarty z
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zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono karg
aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

6) jezeli urz¢dujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspodlnika spétki
w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdlce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w
pkt 5;

7) wobec ktorego wydano ostateczng decyzjg administracyjng o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych
Z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym,
jezeli wymierzono tg decyzja karg pieni¢zng nie nizsza niz 3 000 zlotych;

8) ktdry naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba
ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Zamawiajacy moze, na kazdym etapie post¢gpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnoéci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wplyw
na realizacj¢ zamowienia.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, mozZe przedstawi¢ dowody na to, Zze podjgte przez niego srodki sa wystarczajace
do wykazania jego rzetelno$ci, w szczegéOlnosci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzonej
przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zados$Cuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania
oraz podjecie konkretnych s$rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore
sa3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz
ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia oraz nie uplynat okreélony w tym wyroku okres obowigzywania
tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie
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art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. | pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwoé¢ udowodnienia, 2ze jego udzial

w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia nie zakioci konkurencji. Zamawiajgcy

wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

VIL

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju zdnia 26 lipca 2016r.

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze igda¢ zamawiagjgcy od wykonmawcy w postgpowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zmianami:

1. W celu wykazania spelniania warunkéw, o ktérych mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku

1.2.

podstaw wykluczenia Zamawiajacy zada zlozenia wraz z oferts nast¢pujacych dokumentéw:
1.1.

Oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udzialu w post¢gpowaniu.

Wzdr przedmiotowego oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3.

W przypadku wspélnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcdw, Oswiadczenie sklada
kazdy z wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Og$wiadczenia
te potwierdzaja spelnianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcéw wykazuje speknianie
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czg$ci zamdéwienia podwykonawcom, w celu
wykazania  braku  istnienia wobec nich  podstaw  wykluczenia z  udzialu
w post¢gpowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 1.1.

2. W celu wykazania, ze oferowane dostawy spelniaja wymagania Zamawiajacego Wykonawca

sklada wraz z oferta:

nie dotyczy

3. Ponadto Wykonawca musi zlozyé:

3.1

Wypelniony Formularz ofertowy (o tresci zgodnej z zalgcznikiem nr 1 do SIWZ).
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Ponadto, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej (zalecang tresé o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr
4 do SIWZ)., o ktorej mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do

zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

4. Korzystanie z zasobéw podmiotéow trzecich

4.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

42 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuvacji innych podmiotéw, musi udowodnic
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

4.3 Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawcg
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

44 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ushugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

4.5 Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazatl si¢ do udostgpnienia zasobéw, za szkodg poniesiong przez
zamawiajacego powstalg wskutek nieudostgpnienia tych Zasobow, chyba
z¢ za niendostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

4.6 Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich
zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. L.1.

47 W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami
w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
faczacy Wykonawc¢ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow,
Zamawiajacy zada zloZzenia wraz z ofertg dokumentdw, kiére okreélajg w szczegdlnodci:

1}  zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
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2) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

3)  zakres i okres udzial innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnoéciach, kiérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

Wykonawca powolujacy si¢ na zasoby podmiotu trzeciego musi zlozyé wraz z ofertg pisemne

zobowiazanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia oraz dowody. Ze osoba podpisujgca takie

zobowigzanie, byla uprawniona do dzialania w_imieniu_podmiotu trzeciego. Pelnomocnictwo nalezy

sktada¢ formie oryginatu lub kopii podwiadczonej notarialnie za zgodno$é z oryginalem.

5. Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji

zawartych w Oswiadczeniu na etapie oceny ofert bedzie 2gdal zlozenia nastepujacych aktualnych

dokumentéw (odpowiednio dla Wykonawcy, podmiotéw trzecich):

5.1 W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w post¢powaniu:

5.1.1.

aktualnego zezwolenia wydanego przez Panstwowa Agencje Atomistyki na wykonywanie
dziatalnosci, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo Atomowe, polegajacej na obrocie,

instalowaniu i obstudze czujek dymu.

. certyfikatu dla przedsicbiorcéw spelniajacy wymagania Ustawy o substancjach zubozajacych

warstwe ozonow3 oraz niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881).

. wykazu wykonanych ushig, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy
lub ushugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowodow okredlajacych,
czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub s3 wykonywane nalezycie. (zalecang tres¢ wykazu
stanowi zalacznik nr 5 do SIWZ)

Wykonawca w wykazie ma obowigzek podaé wykonane zaméwienia odpowiadajace postawionemu
warunkowi udzialu w postepowaniu.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej, sa:

1. referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego dostawy

lub ushigi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych

Konserwacja sialych urzgd-e: gasniccych i systemow sygnalizacji alarmu pozaru
w obiektach Komendy Glownej Policji , nr postepowania 145/Cir/l9KK



sg wykonywane,
2. os$wiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentéw, o ktoérych mowa w pkt 1.

W przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego dostawy
wskazane wykazie, o ktérym mowa powyzej, zostaly wcze$niej wykonane, Wykonawca nie ma

obowiazku przedkiadania powyzszych dowodow.

5.1.4. wykazu osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
zalecang tre$¢ wykazu stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ

5.1.5. oswiadczenie, ze Wykonawca posiada {lub bedzie pozostawalo na czas realizacja zamoéwienia
w jego dyspozycji) zaplecze techniczne z wyposazeniem serwisowym i oprogramowaniem
producentéw systemow gasniczych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt.
1.2. SIWZ.

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia:

5.2.1. odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.Wykonawca majgcy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.1. zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 5.2.1. sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6.1 lit. a, powinny byé wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu.
Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 6.1., zastegpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, zlozone

przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
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lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporzgdzenia w sprawie rodzajow dokumentéw stosuje sig.

W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze

zwrdcié sie do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych

informacji dotyczacych tego dokumentu.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

VIIL

Wymagana forma skladanych dokumentéw:

dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu skladane sa w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,

poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢
o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow lub oswiadczen,
ktore kazdego z nich dotycza,

wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze zlozeniem wymaganych dokumentow lub oswiadczen
(w tym m.in.: skladanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadczanie kopii dokumentéw
za zgodno§¢ z oryginalem) musza by¢ dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey,

w przypadku dokonywania czynnosci zwiazanych ze zlozeniem wymaganych dokumentéw lub
oswiadczen przez osobe(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy do oferty nalezy dolgczyé stosowne pelnomocnictwo w formie oryginalu lub kopii
poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem,

poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy
identyfikacje podpisu,

poswiadczenia za zgodno$é z oryginalem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oswiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnorgcznym podpisem,

dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z ich thumaczeniem na jezyk polski.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE ©O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW

1. Osobg uprawniona przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest

Karolina Krzepina-Kropidtowska — Wydzial Zamowien Publicznych i Funduszy Pomocowych
BF KGP, tel. /22/60 119 82.
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IX.

1.

Zamawiajagcy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazywaé bgda w formie pisemnej lub drogg elektroniczng z zachowaniem zasad okreslonych w
ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postgpowaniem byly kierowane na
adres do korespondencji okre§lony w rozdziale II niniejszej SIWZ.

Korespondencja przesylana po godzinach urzgdowania (tj., ktora wplynie do Zamawiajacego
po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nast¢pnym dniu pracy Zamawiajacego.

Wykonawca moze zwrocic si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli  wyjasnien, jednak nie poznie} niz
na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia wplynat po uplywie terminu skiadania wniosku, o ktorym
mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasniefi albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu

skladania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Przystepujac do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium, zaznaczajac cel wplaty,

w wysokosci:

7 000,00 zt (stownie: siedem tysigcy zlotych 00/100).

Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, w:
pieniadzu,

— porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym,
ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

— gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

— porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢gbiorczosci

(Dz.U.z 2018 r., poz. 110 z pdzn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej rachunek bankowy

Zamawiajacego (kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego dokonanie powyzszej operacji Wykonawca

winien dofaczyé do oferty):

Konserwacja stalych urzqdzen gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu poiaru
w obiektach Komendy Gléwnej Policfi , nr postgpowania 145:Cir/19/KK



Komenda Glowna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem: ,,nr sprawy 145/Cir/19/KK”

. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi by¢ ztozone lub wplynaé na
rachunek Zamawiajacego przed uplywem terminu skiadania ofert i musi obejmowaé caly okres
zwiazania oferts.

. Wadium wniesione w jednej z form okre$lonych w pkt. 2 (z wylagczeniem formy pienigznej), nalezy
ztozy¢ w formie oryginalu w Biurze Finanséw KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38
w Warszawie pok. 435 (w dniach od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, w godz. 9.00-15.00).

Nie naleZy zataczaé oryginatu dokumentu wadialnego do oferty.

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajgcy jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng
pieczatkag lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikaé
bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium
w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na kazde pisemne zadanie
zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta.

. Oferta Wykonawcy, ktory nie zabezpieczy zloZzonej oferty wadium w wymaganej formie, zostanie
uznana za odrzucona.

. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

. Zamawiajagcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezagcych po jego stronie, nie zlozyl
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
ofwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody
na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci

wybrania oferty zlozonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania

ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofert¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ poprzez

wypelnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecana tres¢ formularza stanowi zatacznik nr 1 do
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SIWZ).
. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte.

3. Oferta wraz ze wszystkimi zalgcznikami — pod rygorem jej odrzucenia — musi by¢ sporzadzona

w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi by¢ podpisana przez osobe(y)
upowazniona(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec 0sdb trzecich,

. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia

(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig oni pelnomocnika okreslajac zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnien wobec Zamawiajgcego, a zloZzona przez nich oferta
spetnia¢ bgdzie nastgpujace wymagania:

— oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie musi byé podpisana w taki sposéb,

aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia,
w odniesieniu do wymogow okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie brat pod
uwage 1aczne uprawnienia Wykonawcdw do wykonywania czynnos$ci/dziatalnoéci wchodzacych w
zakres zamowienia, ich fgczny potencjat techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzg i
doswiadczenie, a takze ich {aczna sytuacj¢ ekonomiczng i finansowa,

— wszelka korespondencja dokonywana bedzie wylgcznie z pelnomocnikiem, wypelniajac formularz
ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujace sig na Wykonawce, w migjscu ,nazwa i adres
Wykonawcey™ nalezy wpisaé dane dotyczace pelnomocnika.

z tresci formularza ofertowego powinno wynika¢, ze oferta sktadana jest w imieniu Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,

K

w miejsce ,pelna nazwa Wykonawcy, adres,..” nalezy wpisa¢ nazwy Wykonawcow i dane
umozliwiajace ich identyfikacje.

. Oferta i zalgczniki do oferty (oéwiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organow administracji
publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy (w sposdb zgodny z opisanym w rozdziale VII pkt 7 niniejszej SIWZ — Wymagana forma
skiadanych dokumentow).

. Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana
kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposob uniemozliwiajacy jej
samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmian¢ jej zawartosci bez widocznych $ladow
naruszenia.

. Wszelkie poprawki lub zmiany w treéci oferty (w tym w zatacznikach do oferty) musza by¢ parafowane
{lub podpisane) wlasnorecznie przez osobe(y) upowazniong(e). Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona
w sposéb umozliwiajacy identyfikacj¢ podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby sporzadzajace)
parafke).

. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokdl postepowania jest jawny,
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9.

Z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZeniem oferty. Wykonawcy

zobowiazuja sie nie podnosié jakichkolwiek roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ujawnia
si¢ informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péZniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji,
o ktorych mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa,
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczy¢ klauzula: ,, Dokument
stanowi tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

i wydzieli¢ w formie zalacznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

1)

2)

3)

4)

5)

Miejsce i termin skiadania ofert:

Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, nalezy umiesci¢
w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresct oraz
zabezpieczajgcej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastgpujacy sposdb:

Komenda Gléwna Policji, Biuro Finansow
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa
Konserwacja stalych urzadzen gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu pozaru
w obiektach Komendy Gléwnej Policji
Oferta do przetargu nr 145/Cir/19/KK

Nie otwiera¢ przed dniem 2019 r.

Koperta poza oznakowaniem jak wyZej powinna byé opatrzona dokladna nazwa iadresem
Wykonawey.

Ofertg nalezy zlozy¢ do dnia OIA Oiu, ....... 2019 r. do godz. 10:30 w Biurze Finanséw KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 22-601 32 04, w godz.
8.30-15.30 (od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w SIWZ)

ponosi Wykonawca.

Konserwacja stalych urgd-en gasniczych i systemow sygnalizacii alarmu pozaru
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6) Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy po uplywie terminu przewidzianego

na wniesienie odwolanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbﬁ[lzie sj¢ w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
O

ul. Domaniewskie) 36/38, w dmiu O .............. eevesees 2019 r. o godz. 11:00.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

1} Wykonawca moze wprowadzi¢ zmian¢ do treSci zlozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem
skiadania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedtug zasad obowiazujacych przy skiadaniu
oferty, tj. musi by¢ zlozona w zamknigtej kopercie odpowiednio oznakowanej zdopiskiem
~ZMIANA”,

2) Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA™ zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzil zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmiany zawarto§é
koperty zostanie dotgczona do oferty.

3) Wykonawca ma prawo wycofac ofert¢ pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne
powiadomienie (o$§wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skladania ofert. Wycofanie
oferty z postgpowania nastapi poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (o$wiadczenia)
w kopercie opatrzonej napisem ,, WYCOFANIE” — wedtug takich samych zasad, jakie obowiazuja

przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:
Do skladanego oswiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolaczyé stosowny dokument

potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do wystgpowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIE] BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

1. Przez faczng ceng oferty brutto nalezy rozumiec¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. | pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. poz. 915).

2. Wartos¢ oferty brutto obejmuje wszelkie oplaty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

3. Jezeli w postgpowaniu zostanie zlozona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego na podstawie przepiséw o podatku od towarow i ustug, Zamawiajagcy w
celu oceny takiej oferty doliczy do  przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktory miatby obowiagzek odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Konserwacja stalych urzgdzen gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu pezaru
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4, Wykonawca, skladajac ofertg, informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzié
do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

5. Rozliczenia pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg dokonywane bedg w zlotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy speinia warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego Zamawiajacy dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie ponizszych kryteriow.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wspéblezynnik do
wyznaczenia
Lp. Nazwa kryterium Waga liczby punktéw | Sposéb oceny
uzyskanych przez
Wvykonawce
1. K1 — Cena oferty brutto 60% 60 Minimalizacja
K2- Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, o . .
2 ktére wystapily w okresie od poniedziatku do pigtku 20% 20 Zgodnie 2 opisem
K3 — Czas reakcji w przypadku awarii fub usterek, o . .
3 ktére wystapily w soboty, niedziele i §wigta 20% 20 Zgodnie Z opisem

Sposob obliczenia punktow w odniesieniu do kryterium ,,K1 — Cena oferty brutto”:

K1 - waga 60 % (maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 60 punktéw)
Cena wyzsza od ceny najnizszej oceniona zostanie w nastgpujacy sposob:

Najnizsza oferowana cena brutto

Ki= x 60%

Cena brutto oferty badanej

Sposéb obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,, K2- Czas reakeji w przypadku awarii lub
usterek, ktére wystapily od poniedzialku do piatku”:

K2 - waga 20 % {(maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 20 punktéw)

Czas reakcji (czas jaki uptynie od zgloszenia do podjgcia dzialah naprawczych) w przypadku awarii lub
usterek, ktére wystapily w okresie od poniedzialku do pigtku.

Zamawiajacy przyzna za oferowany czas reakcji punkty w nastepujacy sposéb:

Konserwacja stalych urzqd-en gasniczych i systemow sygnalizacjt alarmu poiaru
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» 0 pkt. - 48 godzin

» 1 pkt.-47-25 godzin

» 3 pkt. -24-13 godzin

» 6pkt. - 12 -9 godzin

> 10 pkt.-8-5 godzin

» 20 pkt. -4 godziny i ponizej
Uwaga:

» Zamawiajacy wymaga podania czasu reakcji w pelnych godzinach.

» w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze zadnego czasu reakcji
Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca oferuje maksymalny czas reakeji, tj. 48 godzin i przyzna
0 pkt.

» w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji w wymiarze powyzej
48 godzin Zamawiajacy odrzuci ofert¢ Wykonawcy.

Spos6b obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,,K3 — Czas reakeji w przypadku awarii lub
usterek, ktére wystapily w soboty, niedziele i wieta”

K3 - waga 20 % (maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 20 punktow)

Czas reakcji (czas jaki uplynie od zgloszenia do podjecia dziatan naprawczych) w przypadku awarii lub usterek,

ktore wystgpily w soboty, niedziele i $wigta.

Zamawiajacy przyzna za oferowany czas reakcji punkty w nastepujacy sposdb:

» 0 pkt. - 48 godzin

> 1 pkt. -47 25 godzin

» 3 pkt.-24-15 godzin

> 6 pkt. - 14— 10 godzin

» 10 pkt. - 9 - 6 godzin

» 20 pkt. - 5 godzin i ponizej
Uwaga:

> Zamawiajacy wymaga podania czasu reakcji w pelnych godzinach.

> w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze zadnego czasu reakcji
Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. 48 godzin i przyzna
0 pkt.

» w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze czas reakcji w wymiarze powyzej
48 godzin Zamawiajacy odrzuci ofert¢ Wykonawcy.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz tacznie uzyska najwyzsza liczbg punktéw obliczong
wedlug ponizszego wzoru:

K - lgezna ilosé punktéw uzyskana w kryteriach
K =K1 +K2+K3

Konserwacja sialych ur=gdzer: gasniczych i systemdw sygnalizacji alarmu pozaru
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XV. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektroniczne), na zasadach okreslonych w art. 91a-91e ustawy Pzp.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie

o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktdrzy zlozyli oferty.

2. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, o terminie
i migjscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzgcego dziatalnosé
w formie spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia, a wartos¢ zlozonej przez niego oferty przekroczy
dwukrotno$¢ kapitalu zaktadowego spdlki, wowczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten
przedlozy dokument wymagany trescia art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spolek
handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z p6Zn. zm.), chyba, ze ww. dokument zostat zlozony przez
Wykonawce w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia
publicznego, ktérych oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, w wypadku dolaczenia do oferty
pelnomocnictwa, (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedloza stosowne pemomocnictwo

do podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Nie dotyczy

XVIIL ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KT(')R'E ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa na wykonanie zamdwienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych w Projekcie umowy
zatgcznik nr 2 do SIWZ.
2. Strony przewidujga mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w sytuacjach okreslony w Projekcie umowy.

XIX. WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

Konserwacja stalych urcgdzen gasniczych i systemow sygnalizacii alarmu pozaru
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2. Odwotanie w przedmiotowym postgpowaniu przystuguje wylacznie wobec nastgpujacych czynnosci:

1}  okreslenia warunkéw udzialu w postgpowaniu;

2}  wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

3} odrzucenia oferty odwolujacego;

4)  opisu przedmiotu zamdéwienia;

5)  wyboru najkorzystniejszej oferty;

. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia.

. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamoOwieniu oraz wobec postanowien SIWZ wnosi si¢
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub SIWZ na
stronie internetowe;j.

. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 2 i 4 wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w
ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziaé wiadomoscé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy

waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spelniajacego wymagania dla tego

rodzaju podpisu.

Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, stanowiace jej integralna czesé:
Zalaeznik nr 1 — Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 — Projekt umowy wraz z zatacznikami

Zalaeznik nr 3 — Odwiadczenie Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitatowej
Zalgcznik nr 5§ — Wykaz ustug

Zatgeznik nr 6 - Wykaz os6b

Zalacznik nr 7 - Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Konserwacja stalych urzqdzer: gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu pozaru
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
spr. nr 145/Cir/19/KK

{pieczgé Wykonawcy}

FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu: 145/Cir/19/KK

1. Dane dotyczgce Wykonawey:

5. .
PElTIB MAZWE ...vveeeeiieiieciissamseissssbssssssssssbesisssmsasbessbsss s mba R b as e £ hsk 4 e amt smme e aes 2 amtn s e iset et as s st e nmt e s emnnntessen .
SR AR e T T e e e i i oo S e

0 mikroprzedsighiorstwem (0 malym przedsigbiorstwem O srednim przedsiebiorstwem

I - | | e R Pt e e e e e et
...........................................................................................................................
- nrtelefonu: .................. S v e o e o Vo T S R I TR
s D e e e T T e S B e A R
T | - T ¥ USSR
# * - -
= nr konta bankowego, na ktére dokonywany bedzie zwrot wadium:
........................................................................................................

My nizej podpisani, o$wiadczamy, iz w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym
pn. ,Konserwacja stalych urzadzen gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu pozaru
w obiektach Komendy Gléwnej Policji, numer postgpowania 145/Cir/19/KK, skladam(y) niniejsza
oferte.

2. Oswiadczamy, ze =zapoznaliSmy si¢ z dokumentacja przetargows udostepniong przez
Zamawiajacego 1 nie wnosimy do niej Zadnych zastrzezen oraz, Ze zamoéwienie bedzie
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz jej zatacznikach, zwana dalej SIWZ.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zaméwienia za:
Ceng oferty brutto — .......coveeoerecieeceeeenreee s zt

(stownie:

Konserwacja stalych urzgdzen gasniczych i systeméw sygnalizacii alarmu potaru
w obiektach Komendy Glownef Policji , nr postgpowania 145:Cir/197KK



4. Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, ktére wystapily w okresie od poniedziatku do pigtku
+eeesene godzin (wpisaé liczbe godzin — maksymalnie 48 h).

5. Czas reakcji w przypadku awarii lub usterek, ktére wystapily w sobote, niedziele lub swieto
veseneee godzin (wpisaé liczbg godzin — maksymalnie 48 h).

6. Oswiadczamy, ze posiadamy (lub bgdzie pozostawalo na czas realizacja zamdwienia w naszej
dyspozycji) zaplecze techniczne z wyposaZeniem serwisowym i oprogramowaniem producentow
nastgpujacych systemoéw: ,Securiton”, ,Polon-Alfa”, ,Schrack”, ,Vesda”, ‘Synova”, ,Jena”,
»Mercor”, , ) D+H”.

7. Przyjmujemy zasady platnosci okreslone w Projekcie umowy stanowigcym zalgcznik

nr 2 do SIWZ.

8. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ.

9. Oswiadczamy, e ponizsze czgSci zamodwienia zamierzamy powierzy¢ nastepujgcemu/-ym

10. Oswiadczamy, ze wypelniliSmy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO** wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
postepowaniu***,

11. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania
ofert.

12. W razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w SIWZ oraz miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

13. Zalacznikami do niniejszego formularza stanowiagcymi integralng czg¢é¢ oferty sa:

(podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela.

* niepotrzebne skresli¢.

** rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku, gdy wykonawca nic przekazuje danych osobowych innych niz bezpodrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigeie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykre§lenie).

Konserwacja stalych urcgd-en gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu poiaru
w obiektach Komendy Glownes Policji , nr postgpowania 145/Cir/19/KK



Zalgeznik nr 2 do SIWZ
spr. nr 145/Cir/19/KK

UMOWA
zawarta w Warszawie w dniu __ . __. 2019 roku pomie¢dzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Gléownym Policji z siedziba w Warszawie przy
ul. Pulawskiej 148/150, zwanym w tre$ci Umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

-- Dyrektorem Biura Logistyki KGP

przy kontrasygnacie:
— Zastgpca Dyrektora Biura Finansow KGP
oraz
— Naczelnika Wydzialu Finansowo-Ksiggowego Biura
Finanséw KGP
a
firmg z siedziba , wpisang do KRS pod numerem
......... ceennw O kapitale zakladowym ........... (slownie: ) pod numerem

, zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Niniejsza Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie przetargn nieograniczonego, numer sprawy 145/Cir/19/KK zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986,
Ze Zm.).

§1.

l. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie ushigi serwisowej systeméw przeciwpozarowych
w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gtéwnej Policji opisanych w wykazie systemow
przeciwpozarowych, zatacznik nr

2. Szczegblowy opis zadan wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy okreslono w zakresie
czynnosci podlegajacych ustudze serwisowej, zalgcznik nr

§2.

1. Wykonaweca zobowigzuje si¢ do wykonania czynnosci wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy w sposdb gwarantujacy ciagla sprawno$¢ techniczng i funkcjonalng serwisowanych
systemOw przeciwpozarowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do przeprowadzenia pierwszej konserwacji
systemOw przeciwpozarowych w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. W tym czasie
Strony sporzadza szczegdtowy harmonogram konserwacji systemow przeciwpozarowych.

3. Wykonawca bedzie $wiadczyl us%ugq konserwacji systemow przeciwpozarowych od
poniedziatku do piatku w godzinach 8'°— 16", a w naglych przypadkach, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, takze w soboty, niedziele i $wigta.

§3.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do calodobowego przyjmowania zgloszen o Usterkach
i Awariach niewchodzacych w zakres zwyklych czynnosci konserwacyjnych systemow
przeciwpozarowych oraz skutecznego ich usuwania i przywracania sprawnosci technicznej
systemow przez 7 dni w tygodniu, przez caly rok.

2. Poprzez ,Usterke” nalezy rozumie¢ wade obnizajacg sprawnos¢ techniczng i/lub
funkcjonalng systeméw przeciwpozarowych.

Konserwacja stalych urzqd=en gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu poiaru
w obiektach Komendy Gildwnej Policji , nr postgpowania 145/Cir/19/KK



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1)
2)

b)

Poprzez ,,Awarig” nalezy rozumie¢ zepsucie, czgsciowe zniszczenie systemow majace wplyw
na obnizenie ich sprawnosci technicznej i/lub funkcjonalne;.

Usterki i Awarie Zamawiajgcy zglaszaé bedzie telefonicznie pod numerami: _
Wykonawea zobowigzuje si¢ do podjgcia dziatan naprawczych Awarii lub Usterek, ktore

wystapily w okresie od poniedziatku do pigtku - w terminie ....... godzin od
zgloszenia, natomiast w stosunku do Awarii lub Usterek, ktére wystapity w soboty, niedziele
i $wieta — w terminie ...... godzin od zgloszenia.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do kazdorazowego potwierdzenia przyjecia zgloszenia Usterki
lub Awarii od Zamawiajacego w formie pisemnej, dopuszcza si¢ drog¢ mailowa na adres:
jaroslaw kubaf@policja.gov.pl.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przywrécenia sprawnosci technicznej i funkcjonalnej
serwisowanych systeméw w ciggu 48 godzin od przyjgcia zgloszenia o Usterce lub Awarii.
Materialy niezbedne do utrzymania systeméw przeciwpozarowych w ruchu, wynikajgce
z wykonywania obstugi serwisowej, zapewnia Wykonawca,

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigcia Awarii (wymiany czgéci) oraz wykonania
remontu kapitalnego lub wymiany calego systemu objgtego Umowa serwisowa,
przedstawiciele stron Umowy sporzadza protokot koniecznosci, ktory bedzie podstawg do
podjecia dalszych decyzji przez Zamawiajgcego.

Na wymienione czesci, o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawea udziela 24 miesigcznej
gwarancji, liczac od dnia potwierdzenia, przez Zamawiajgcego, w protokole odbioru
dokonanej wymiany.

W przypadku stwierdzenia Awarii systeméw podlegajacych naprawie w ramach gwarancji
udzielonej Zamawiajacemu przez innego wykonawceg, Wykonawea zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania napraw przez
gwaranta.

Wykonanie poszczegdlnych czynnosci wchodzacych w zakres Przedmiotu umowy begdzie
wpisywane przez Wykonawce i potwierdzane przez Zamawiajgcego w Ksigzkach
serwisowych systemow.

Po wykonaniu konserwacji, Wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
z obstugi systeméw przeciwpozarowych kazdego pracownika z obecnej zmiany, co zostanie
potwierdzone w protokole konserwacyjnym (imig¢ i nazwisko przeszkolonego pracownika oraz
jego podpis).

Wykonawea gwarantuje ciagly sprawnos¢ techniczng i funkcjonalng serwisowanych
systemOw w okresie obowiazywania umowy.

Wykonawea przed wykonywaniem czynnosci serwisowych przedkladal bedzie aktualne
zaswiadczenia o niekaralnosci lub poswiadczenie bezpieczeristwa wydane dla pracownikéw
majacych wykonywaé prace serwisowe.

Wykonawea w ramach wykonywanej umowy, wykonywat bedzie przenoszenie czujek
z sufitu stalego na podwieszony w zaleinosci od potrzeb ale nie wigcej niz 30 szt. rocznie.
Przeniesienie czujek bedzie odnotowywane w protokotach oraz w ksiazkach serwisowych,

§4.
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesi¢cy, od dnia podpisania umowy.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§5.
Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci kwotg
netto z} (stownie: ), brutto zt (stownie: ).

Wynagrodzenie opisanic w § 5 ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty
i naleznosci moggce powstaé w trakcie realizacji niniejsze) Umowy, a w szczegdlnosei
podatki, optaty, koszty transportu, koszty robocizny, koszty materialéw niezbgdnych do
wykonania czynnosci serwisowych wymienionych w zalgcznikach nr ........... do Umowy.

Konserwacja stalych ur-qd-eti gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu poiaru
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§o.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywana

w 8 rownych ratach, po ........... kazda, na podstawie prawidlowo wystawionej
i doreczonej do Biura Logistyki Policji KGP faktury VAT wraz z zalgczonym do niej,
podpisanym przez przedstawicieli stron, protokolem wykonania czynnosci serwisowych
i wymiany materialéw, wystawionej po przeprowadzeniu konserwacji za dany kwartat.
Zamawiajacy dokonana zapiaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury przelewem na konto
bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w ciggu 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury do Biura Logistyki Policji KGP ul. Domaniewska 36/38. Za
date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za Usterki i Awarie systemOw przeciwpozarowych powstale z winy Wykonawcey (np.
dewastacja) wymagajgce napraw i demontazu i wymiany podzespolow lub urzadzen, kosztami
obciazony bedzie Wykonawca.

§7.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastgpujace kary:
1. 10% catkowitej wartosci brutto Przedmiotu umowy z tytutu odstapienia od Umowy
w catloscei lub jej czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey;
2. 0,1% catkowitej wartosci brutto Przedmiotu umowy, za kazda rozpoczeta godzing
opéznienia w stosunku do umownego czasu na przywrocenie sprawnosci technicznej
i/ lub funkcjonalnej systemu.
Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia od Umowy w calodci lub w czgsci ze skutkiem
natychmiastowym w razie istotnego naruszenia przez Wykomaweg warunkéw Umowy,
a w szczegldlnoéci opdznienia w wykonaniu czynnosci opisanych w § 3 ust. 5.
Postanowienia ust. 1 pkt 1 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajgcego ponad
wysokosé kar umownych w przypadku powstania szkéd z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
warto$é zastrzezonych kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é potracenia kar umownych za nieterminowa realizacjg
Przedmiotu umowy przy optacaniu faktury VAT.
Zaplata kar umownych o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania Przedmiotu umowy.

§8.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych i Kodeksu cywilnego.

Wszystkie spory wynikajgce z ninigjszej umowy podlegaja rozstrzygnigein przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawea nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.

§9.

Zmiany umowy

Strony przewidujg mozliwoéé¢ dokonywania zmian w tresci Umowy w przypadku:

1) zmiany wartosci ustug $wiadczonych przez Wykonawee w ramach Przedmiotu umowy,
pod warunkiem, ze zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego;
3) zmiany:

Konserwacja stalych urcqd-en gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu pozaru
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a) stawki podatku od towardw i ushug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
¢) zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.
2. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10.
Integralng czgs¢ Umowy stanowia zalgcznikinr ................

Zatacznik nr
Zatgeznik nr

§11.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcey, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Konserwacja stalych urzgdzen gasniczych i systemdw sygnalizacji alarmu pozaru
w obiektach Komendy Giownej Policji , nr postgpowania 145/ Cir/ 19/ KK
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Zalgeznik nr 1/2

Zakres czynnosci podlegajacych usludze serwisowej systeméw przeciwpozarowych

w obiektach i pomieszczeniach Komendy Glownej Policji — zadanie 1.

System alarmu pozaru — obsluga kwartalna:

1.

Centrale i podcentrale sygnalizacji pozaru wraz z ich podstawowym zasilaniem:

sprawdzenie dziatania centrali/ podcentrali, jej zamocowania, stanu technicznego

1 parametrow, zgodnie z Dokumentacjg Techniczno — Ruchowa (DTR}),
sprawdzenie uktadu zasilajacego i ukltadéw pomiarowych,

sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana monitordw, przyciskdw,
manipulatoréw, bezpiecznikéw, zarowek, zamkow i szyb,

sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa polaczen linii dozorowych, stanu potaczen
pakietéw paneli w centralach/ podcentralach wraz z wymiang i naprawg pakietow
uszkodzonych,

czyszczenie centrali/ podcentrali i jej gniazd stykowych.

Awarie zrodla zasilania:

sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw, wartosci napiecia , poziomu
i gestosci elektrolitu, pradu tadowania,

sprawdzenie automatycznego przetgczenia na zasilanie awaryjne w przypadku
zaniku napiecia sieciowego,

czyszezenie akumulatorow, konserwacja polgezen elektrycznych, uzupetnienia
ubytkow elektrolitow, ewentualna wymiana akumulatordw.

Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

sprawdzenie stanu technicznego przewodoéw linii dozorowych i sygnalizacyjnych,
zamocowania uchwytdéw i obejm podtrzymujacych oraz linek nosnych,

sprawdzenie stanu i prawidlowosci pofaczen we wszystkich punktach
technologicznego przerwania linii ({gcznikow, rozdzielnice itd.),

usunigcie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnalizacyjnych powstatych
w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupelnienie uchwytoéw, linek nosnych,
mocowan.

sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowe) poprzez losowo wybrany
sygnalizator pozaru za pomoca imitatora dymu, plomienia, temperatury,

a w przypadku przycisku poprzez reczne uruchomienie.

Reczne i automatyczne sygnalizatory pozaru:

sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorow pozaru (czujek,
przyciskow, wskaznikow zadziatania, dzwonkow i syren alarmowych),
sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, sygnalizatorow

i wskaznikow zadzialania za pomoca imitatorow pozaru,

usuni¢cie zanieczyszczen, sprawdzenie i regulacja progu czulosci czujek
izotopowych na testerze, serwisowym, ewentualna wymiana na czujki

o wymaganych parametrach wraz z ich utylizacja.

Urzadzenia dodatkowe:

sprawdzenie dzialania zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych, dzwonkoéw,
syrenek, buczkow, a takze klap dymowych i innych urzadzen dodatkowych.
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6. Czujki pozarowe, przyciski pozarowe i sterownicze:

sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania czujek i przyciskow, wskaznikéw
zadzialania, sygnalizatorow optycznych, akustycznych optyczno-akustycznych,

- sprawdzenie poprawnosci dzialania czujek, przyciskow, wskaznikéw zadziatania
i sygnalizatorow za pomoca imitatoréw pozaru,

— sprawdzenie dziatania czujek dymu poprzez zadymienie — 1 / 4 ilosci wszystkich
czujek systemu,

— usunigcie zanieczyszczen, sprawdzenie 1 regulacja progu czulodci czujek
1 ewentualna wymiana na czujki 0 wymaganych parametrach.

Obstuga roczna:
Kontrola szczelnosei izotopowych zrédel promieniowania metoda pomiaru dozymetrycznego
skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Instalacja tryskaczowa:

1. Obsluga kwartalna:

wizualna kontrola instalacji,

- kontrola poziomu wody w zbiornikach,

- sprawdzenie cigglosci potaczen alarmowych z automatycznymi urzadzeniami
sygnalizacji pozaru (AUSP),
sprawdzenie cisnienia na manometrach przed i za zaworem kontrolno
alarmowym (ZKA),

- sprawdzenie ci$nienia na manometrach kontaktowych,
sprawdzenie obecnosci zasilania (podstawowego i rezerwowego),
sprawdzenie dostepu do wezldw i zawordéw sterowania oraz szafy sterowniczej.

- sprawdzenie plomb i zabezpieczen,

— sprawdzenie cisnienia wody na manometrach poszczegdlnych sekeji
{kondygnacji),
sprawdzenie dzwonu alarmu pozarowego — otworzy¢ zawor alarmu probnego
az rozlegnie si¢ sygnat alarmu, nast¢pnie zamkng¢ zawor,
UWAGA: przy dokonywaniu proby alarmu nalezy powiadomic¢ obsluge AUSP
{Ochrong)
przeprowadzenie testu automatycznego rozruchu pomp oraz poprawnosci
dzialania sterowania r¢ecznego,

- sprawdzenie polozenia (stopnia otwarcia) i zabezpieczenia zasuw,
sprawdzenie obecnosci zapasowych tryskaczy,
przeprowadzenie proby pomp przez 15 minut,

- sprawdzenia dzialania automatyki napelniania wody w zbiorniku (zwory
ptywakowe, wskazania poziomu wody),

- sprawdzenie elektrycznych urzadzen kontroli (szafa sterownicza),

- sprawdzenie przekazywania alarmu 1 sygnatu zadzialania pomp
do pomieszczenia AUSP (Ochrona),
sprawdzenie pomp, stanu smaru w lozyskach, zaciggni¢cie $rub
fundamentowych i na polgczeniach kolnierzowych,

~ sprawdzenie zgodnos$ci ci$nienia na manometrach kontrolnych z ci$nieniem
przewidzianym w projekcie,
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wymiana niesprawnych elementow instalacji.

2. Obstluga roczna:

przeprowadzenie obstlugi kwartalnej,

sprawdzenie szczelnosci zawordw i zasuw (w miare potrzeb wymiana),
ogledziny i czyszczenie zbiornikow hydroforowych,

ogledziny rurociagu w celu wykrycia i usunigcia przeciekdw, sprawdzenia
stanu mocowania rurociggu, pomalowanie rur,

sprawdzenie uszczelnienia dtawic pomp oraz wszystkich kurkéw i zawordw,
wymiana wody w instalacji i we wszystkich zbiornikach,

przeptukanie i odpowietrzenie rurociggu.

oczyszczenie powierzchni rurociggu oraz tryskaczy z brudu i pytu,

sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz silnikéw pomp,

sprawdzenie, czy w zabezpieczonym obiekcie nie nastapily zmiany mogace
wplyna¢ na utrudnienie procesu gaszenia lub jego skutecznose,

doprowadzenie urzgdzenia gasniczego do stanu dozorowania.

3. Obsluga dwuletnia:

przeprowadzenie obstugi rocznej,

rozebranie 1 oczyszczenie pomp i ich armatury, szczegélowe przejrzenie
wszystkich czedci, wymiana elementdw niesprawnych, ewentualny remont,
odwodnienie, sprawdzenie i oczyszczenie zbiornikow wody z korozji, w razie
potrzeby wykonanie remontu,

wymiana niesprawnych elementéw mocowania rurociagu,

sprawdzenie zaworéw zamykajacych, alarmowych i zwrotnych (w miarg
potrzeb przeczyszczenie lub wymiana),

pomalowanie rurociggu po jego oczyszczeniu i przeplukaniu,

legalizacja zbiornikéw i elementéw tego wymagajacych w ustalonych okresach.

Systemy oddymiania:

Obsluga kwartalna:
7. Centrala sterownicza bram pozarowych i centrala sterownicza oddymiania
wraz z podstawowym zasilaniem:
— sprawdzenie dzialania centrali, jej zamocowania, stanu technicznego i parametrow
technicznych (zgodnie z DTR),
sprawdzenie ukladu zasilania energig elektryczng i urzadzen pomiarowych,
— sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przyciskdw, manipulatorow,
bezpiecznikdéw, zarowek, zamkow i szyb,
~ sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa potaczen linii dozorowych, stanu polaczen
modutdéw i paneli w centrali wraz z wymiana lub naprawa modutéw uszkodzonych,
czyszczenie centrali i jej gniazd (portow) wejscia-wyjscia,
8. Zrédlo zasilania awaryjnego:
— sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw, wartosci napigcia i1 pradu
fadowania,
- sprawdzenie automatycznego przelaczenia na zasilanie awaryjne w przypadku
zaniku napiecia sieci 220 V,
sprawdzenie stanu zabezpieczen,
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— czyszczenie akumulatoréw, konserwacja potaczen elektrycznych.
9. Linie dozorowe, sygnalizacyjne i sterownicze:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodéw linii dozorowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie mocowan, uchwytéw i obejm podtrzymujacych oraz linek nos$nych,

— sprawdzenie stanu 1 prawidlowosci polaczen we wszystkich punktach
technologicznego przerwania linii (}aczéwki, przelacznice, rozdzielnice itd.),

— usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych 1 sygnatowych powstatych
wczasie ich normalnej eksploatacji, uzupelnienie uchwytow, linek nosnych,
mocowan,

— sprawdzenie poprawnosci dzialania kazdej linii dozorowej poprzez losowo
wybrana czujke pozarowa za pomocg imitatora dymu, plomienia, ciepla,
a w przypadku przycisku - poprzez uruchomienie rgczne.

10. Czujki pozarowe, przyciski pozarowe i sterownicze:

— sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania czujek i przyciskow, wskaznikéw
zadzialania, sygnalizatoréw optycznych, akustycznych optyczno-akustycznych,

— sprawdzenie poprawnosdci dzialania czujek, przyciskdw, wskaznikow zadzialania
i sygnalizatorow za pomocg imitatoréw pozaru,

— usunigcie zanieczyszczen, sprawdzenie i regulacja progu czutosci czujek
1 ewentualna wymiana na czujki o wymaganych parametrach.

11. Klapy dymowe, wentylatory oddymiajgce 1 sitowniki:

— sprawdzenie stanu technicznego i mocowan klap dymowych, wentylatorow
oddymiajacych i sitownikow,

— sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich klap, wentylatorow i silownikéw
przez uruchomienie przyciskow alarmowych i manewrowych i/lub wyzwolenie
czujek dymu,

- usuni¢cie zanieczyszczen, sprawdzenie i regulacja.

12. Urzadzenia dodatkowe:
sprawdzenie dzialania zewng¢trznych urzadzen sygnalizacyjnych i sterowniczych
oraz innych urzadzen dodatkowych (jezeli takie wystepuja i sg objete konserwac)a).
Obstuga roczna:
Kontrola szczelnosci izotopowych zrodet promieniowania metodg pomiaru dozymetrycznego
skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Podsystemy zasysania dymu — obsluga kwartalna:

ogledziny rurociggoéw zasysajgcych powietrze wraz z przeczyszczeniem otworow
probkujgcych,

- sprawdzenie napigcia w centralkach na zaciskach | -2,

~ sprawdzenie monitorowania ostony detektorow,

— sprawdzenie monitorowania detektorow, wykonanie alarmu testowego
przeczyszczenie filtrow przeciwpylowych i wymiana ich co najmniej raz w roku

— sprawdzenie wartosci bezwzglednych przeplywu powietrza w centralkach,

- sprawdzenie wartoéci nominalnych przeplywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.
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Zalacznik nr 2/2

Zakres czynnoéci podlegajacych usludze serwisowej systemow przeciwpozarowych
w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gléwnej Policji — zadanie 2.

Stala instalacja gasnicza Inergen z systemem sterowania gaszeniem:

1. Obstuga kwartalna

sprawdzenie stanu zamocowan butli i rurociagdw sprawdzenie stanu rurociggow
oraz polgczen elastycznych,

sprawdzenie stanu zawordw butli,

sprawdzenie stanu elektrozawordw,

sprawdzenie cis$nienia w butlach ze srodkiem gasniczym,

sprawdzenie stanu dysz rozpreznych,

sprawdzenie  wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora
dzwiekowego central gasniczych,

sprawdzenie prawidtowosci polaczen akumulatorow - ogledziny akumulatorow,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego centrali gasniczej,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego centrali gasniczej,
sprawdzenie prawidtowosci polaczen linii dozorowych w centrali gasniczej,

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen linii sygnalizacyjnych centrali gasniczej,

sprawdzenie napi¢¢ wychodzacych na linie dozorowe i sygnalizacyjne,
wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakc;ji
centralki gasniczej,

wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych- sprawdzenie
reakeji centralki gasniczej,

sprawdzenie dziatania czujek dymu poprzez zadymienie — 1 / 4 ilosci wszystkich
czujek systemu,

sprawdzenie zadzialania elektrozaworu od koincydencji czujek dymu,
sprawdzenie zadzialania elektrozaworu od przycisku START( dla wszystkich
przyciskow START systemu),

sprawdzenie zatrzymania akcji gaszenia przyciskiem STOP (dla wszystkich
przyciskow STOP systemu),

sprawdzenie dzialania sygnalizacji optyczno akustycznej podczas alarmu
pozaru,

sprawdzenie zamykania si¢ klap pozarowych na kanalach wentylacyjnych
podczas alarmu pozaru,

sprawdzenie przesylania sygnaléw POZAR, WYZWOLENIE, USZKODZENIE
do centrali SAP,

sprawdzenie kompletnosci instrukeji, oznaczen, napisdw sprawdzenie plomb na
przyciskach START 1 wtyczce elektrozaworu.

2. Obstuga roczna:

wykonanie obstugi kwartalnej,

sprawdzenie i pomiar napie¢ na liniach dozorowych,

sprawdzenie czasu zwloki od alarmu do wyzwolenia,

pomiar pragdu wyzwalania sitownika elektromagnetycznego butli,
przedmuchiwanie i sprawdzanie droznosci rurociggéw rozprowadzajacych,
konserwacja przewodow i elementow gumowych,
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sprawdzenie przekazywania sygnalow do centrali SAP budynku,

sprawdzenie stanu technicznego sitownikéw elektromagnetycznych,
sprawdzenie dziatania 100% wszystkich urzadzen

Kontrola szczelnosci izotopowych zrdédet promieniowania metoda pomiaru
dozymetrycznego skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie
Z Prawem Atomowym.

System sygnalizacji pozaru — obsluga kwartalna:

sprawdzenie  wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora
dzwigkowego centrali SAP,

sprawdzenie prawidlowosci potaczen akumulatoréw- ogledziny akumulatorow,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego 220 V centrali SAP,

- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego 24 V centrali SAP,

sprawdzenie prawidtowosci potgczen linii dozorowych w centrali SAP,
sprawdzenie prawidlowosci potaczen linii sygnalizacyjnych centrali gasniczej,
sprawdzenie napie¢ wychodzacych na linie dozorowe i sygnalizacyjne
wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji
centralki gasniczej,

wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych - sprawdzenie
reakeji centralki gasniczej,

sprawdzenie ciggloscei linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

sprawdzenie stanow analogowych czujek i przyciskow przeciwpozarowych,
sprawdzenie dzialania czujek systemu SAP - 1/4 ilosci wszystkich czujek
systemu sprawdzenie przyciskéw systemu SAP.

Obsluga roczna:
Kontrola szczelnosci izotopowych Zrodet promieniowania metoda pomiaru dozymetrycznego
skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Podsystemy zasysania dymu — obsluga kwartalna:

ogledziny rurociggdw zasysajacych powietrze wraz z przeczyszczeniem
otworow probkujacych,

sprawdzenie napigcia w centralkach na zaciskach 1-2,

sprawdzenie monitorowania ostony detektoréw,

sprawdzenie monitorowania detektoréw, wykonanie alarmu testowego
przeczyszczenie filtrow przeciwpytowych i wymiana ich co najmniej raz w roku
sprawdzenie wartosci bezwzglednych przeptywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie warto$ci nominalnych przeptywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.

Stale urzgdzenie gasnicze KD-200, SUG-FE36 z systemem sterowania gaszeniem:

1.

Obstuga kwartalna:

— sprawdzenie prawidlowosci polaczen i stanu zamocowania butli i rurociggow,
— sprawdzenie stanu dysz rozpreznych,
— sprawdzenie stanu przewoddéw elastycznych wylotowych,
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sprawdzenie ci$nienia w butlach i stan manometréw na zaworach butli,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 220 V oraz 24 VDC,

sprawdzenie dzialania przyciskow START i STOP,

sprawdzenie sygnalizacji uszkodzen obwodoéw presostatéw 1 obwoddéw
sifownikéw elektromagnetycznych na zaworach butli,

sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej podlaczonej do
centralki,

sprawdzenie wybiorczo dzialania urzadzen ( czujek, sygnalizac)i, klap
i przyciskow) tak, aby w ciagu roku zostalo sprawdzone 100% urzadzen,
sprawdzenie kompletnosci instrukc)i, napisow,

symulacja odpalania sitownikéw elektromagnetycznych zawordéw butli
w koincydencji z czujkami sygnalizacji pozaru,

sprawdzenie obwodow silownikéw elektromagnetycznych,

sprawdzenie stanu klap,

sprawdzenie dzialania sitownikéw do klap.

2. Obsluga roczna:

wykonanie obstugi kwartalnej,

sprawdzenie 1| pomiar napi¢é na liniach dozorowych,

sprawdzenie stanu zaworow butli,

sprawdzenie czasu zwloki od alarmu do wyzwolenia,

pomiar pradu wyzwalania sitownika elektromagnetycznego butli,
przedmuchiwanie i sprawdzanie droznosci rurociggéw rozprowadzajacych,
konserwacja przewodow i elementow gumowych,

sprawdzenie przekazywania sygnaléw do centrali SAP budynku,
sprawdzenie stanu technicznego sitownikow elektromagnetycznych,
sprawdzenie dziatania 100% wszystkich urzadzen.

Systemy wczesnego wykrywania pozaru — obsluga kwartalna:

ogledziny rurociaggéw zasysajacych powietrze wraz z przeczyszczeniem
otworéw probkujaeych,

sprawdzenie napigcia w centralkach na zaciskach | -2,

sprawdzenie monitorowania ostony detektoréw,

sprawdzenie monitorowania detektoré6w wykonanie alarmu testowego
przeczyszczenie filtréw przeciwpylowych centralek,

sprawdzenie wartosci bezwzglednych przeplywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie wartosci nominalnych przeptywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.
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Zalacznik nr 2/2

Zakres czynnosci podlegajacych usludze serwisowej systemow przeciwpozarowych
w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gléwnej Policji — zadanie 2.

Stala instalacja gasnicza Inergen z systemem sterowania gaszeniem:

1. Obstuga kwartalna
sprawdzenie stanu zamocowan butli i rurociggow sprawdzenie stanu rurociagow
oraz polgczen elastycznych,

— sprawdzenie stanu zaworéw butli,

— sprawdzenie stanu elektrozawordw,

— sprawdzenie cisnienia w butlach ze srodkiem gasniczym,

— sprawdzenie stanu dysz rozpreznych,

— sprawdzenie wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora
dzwigkowego central gasniczych,

— sprawdzenie prawidlowosci polaczen akumulatoréw - oglgdziny akumulatoréw,

- sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego centrali gasnicze;j,

— sprawdzenie sygnalizac)i braku zasilania awaryjnego centrali gasnicze;j,

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen linii dozorowych w centrali gasniczej,

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen linii sygnalizacyjnych centrali gasniczej,

— sprawdzenie napig¢ wychodzacych na linie dozorowe i sygnalizacyjne,
wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji
centralki gasniczej,

— wykonanie proéb przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych- sprawdzenie
reakcji centralki gasniczej,

— sprawdzenie dzialania czujek dymu poprzez zadymienie — 1 / 4 ilosci wszystkich
czujek systemu,

— sprawdzenie zadzialania elektrozaworu od koincydencji czujek dymu,

— sprawdzenie zadzialania elektrozaworu od przycisku START( dla wszystkich
przyciskow START systemu),

— sprawdzenie zatrzymania akcji gaszenia przyciskiem STOP (dla wszystkich
przyciskow STOP systemu),

— sprawdzenie dzialania sygnalizacji optyczno akustycznej podczas alarmu
pozaru,

— sprawdzenie zamykania si¢ klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych
podczas alarmu pozaru,

— sprawdzenie przesylania sygnalow POZAR, WYZWOLENIE, USZKODZENIE
do centrali SAP,

— sprawdzenie kompletnosci instrukcji, oznaczen, napisow sprawdzenie plomb na
przyciskach START i wtyczce elektrozaworu.

2. Obsluga roczna:

— wykonanie obstugi kwartalnej,

— sprawdzenie i pomiar napig¢¢ na liniach dozorowych,

— sprawdzenie czasu zwloki od alarmu do wyzwolenia,

— pomiar pragdu wyzwalania sitownika elektromagnetycznego butli,

~ przedmuchiwanie i sprawdzanie droznosci rurociggdéw rozprowadzajacych,

— konserwacja przewodow i elementow gumowych,
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sprawdzenie przekazywania sygnatéw do centrali SAP budynku,

sprawdzenie stanu technicznego silownikow elektromagnetycznych,
sprawdzenie dziatania 100% wszystkich urzadzen

Kontrola szczelnosci izotopowych Zrodel promieniowania metodg pomiaru
dozymetrycznego skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie
z Prawem Atomowym.

System sygnalizacji pozaru — obsluga kwartalna:

sprawdzenie  wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora
dzwigkowego centrali SAP,

sprawdzenie prawidlowosci potaczen akumulatorow- ogledziny akumulatorow,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego 220 V centrali SAP,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego 24 V centrali SAP,
sprawdzenie prawidlowosci polgczen linii dozorowych w centrali SAP,
sprawdzenie prawidiowosci polgczen linii sygnalizacyjnych centrali gasniczej,
sprawdzenie napie¢ wychodzacych na linie dozorowe i sygnalizacyjne
wykonanie préb przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji
centralki gasniczej,

wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych - sprawdzenie
reakcji centralki gasniczej,

sprawdzenie ciaglosci linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

sprawdzenie standéw analogowych czujek i przyciskéw przeciwpozarowych,
sprawdzenie dzialania czujek systemu SAP - 1/4 ilosci wszystkich czujek
systemu sprawdzenie przyciskow systemu SAP.

Obsluga roczna:
Kontrola szczelnosci izotopowych zrédel promieniowania metodg pomiaru dozymetrycznego
skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem Atomowym.

Podsystemy zasysania dymu — obsluga kwartalna:

ogledziny rurociggow zasysajacych powietrze wraz 2z przeczyszczeniem
otworéw probkujacych,

sprawdzenie napiecia w centralkach na zaciskach 1 -2,

sprawdzenie monitorowania ostony detektorow,

- sprawdzenie monitorowania detektorow, wykonanie alarmu testowego

przeczyszczenie filtrow przeciwpylowych i wymiana ich co najmniej raz w roku
sprawdzenie wartosci bezwzglednych przeptywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie wartoéci nominalnych przeptywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.

Stale urzadzenie gasnicze KD-200, SUG-FE36 z systemem sterowania gaszeniem:

1.

Obstuga kwartalna:
— sprawdzenie prawidlowosci polaczen i stanu zamocowania butli i rurociggéw,

sprawdzenie stanu dysz rozpr¢znych,

— sprawdzenie stanu przewodow elastycznych wylotowych,
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sprawdzenie cisnienia w butlach i stan manometréw na zaworach butli,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 220 V oraz 24 VDC,

sprawdzenie dzialania przyciskow START i STOP,

sprawdzenie sygnalizacji uszkodzenn obwodéw presostatow i obwodow
sitownikow elektromagnetycznych na zaworach butli,

sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej podlgczonej do
centralki,

sprawdzenie wybiorczo dziatania urzadzen ( czujek, sygnalizacji, klap
i przyciskow) tak, aby w ciagu roku zostato sprawdzone 100% urzgdzen,
sprawdzenie kompletnosci instrukeji, napisow,

symulacja odpalania silownikéw elektromagnetycznych zaworéw butli
w koincydencji z czujkami sygnalizacji pozaru,

sprawdzenie obwodéw silownikdw elektromagnetycznych,

sprawdzenie stanu klap,

sprawdzenie dziatania sitownikéw do klap.

2. Obstuga roczna:

wykonanie obshugi kwartalnej,

sprawdzenie 1 pomiar napieé na liniach dozorowych,

sprawdzenie stanu zawordéw butli,

sprawdzenie czasu zwloki od alarmu do wyzwolenia,

pomiar pradu wyzwalania silownika elektromagnetycznego butli.
przedmuchiwanie i sprawdzanie droznosci rurociagéw rozprowadzajgcych,
konserwacja przewodow i elementow gumowych,

sprawdzenie przekazywania sygnatow do centrali SAP budynku,
sprawdzenie stanu technicznego sifownikéw elektromagnetycznych,
sprawdzenie dziatania 100% wszystkich urzadzen.

Systemy wczesnego wykrywania pozaru — obsluga kwartalna:

ogledziny rurociagow zasysajacych powietrze wraz z przeczyszczeniem
otwordéw prébkujacych,

sprawdzenie napigcia w centralkach na zaciskach | -2,

sprawdzenie monitorowania ostony detektoréw,

sprawdzenie monitorowania detektorow wykonanie alarmu testowego
przeczyszczenie filtrow przeciwpylowych centralek,

sprawdzenie warto$ci bezwzglednych przeplywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie warto$ci nominalnych przeptywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ
spr. nr 145/Cir/19/KK

(pieczet Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu o zamdéwienie publiczne na:
Konserwacja stalych urzqdzen gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu poiaru

w obiektach Komendy Glownej Policji, numer postepowania 145/Cir/19/KK

oéwiadczam, co nastepuje:

'OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.

3. Oswiadczam, ze spetniam warunki udzial: w postgpowaniu okreslone w SIWZ.

(podpis}
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie

F:1y SO ustawy Pzp (podaé majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Iub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastgpujace $rodki

naprawcze.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(podpis)

Konserwacja statych urzqgd=en gasniczych 1 systemow sygnalizacfi alarmu pozaru
w obiektach Komendy Glownej Policji , nr postgpowania 145/Cir/1 9/ KK



'OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
'WYKONAWCA:

Oséwiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktoérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w ninigjszym

postgpowaniu, tj.:

....................................................................................................................................................................

(podaé pelng na-we/firmg, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

................................................

IOSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

QOswiadczam, ze nastepujacyle podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
(podacé peing nazwe/firme, adres, a takie w caleznoici od podmiotu: NIP/PESEL, KRSACEIDG)
nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.
....................... (miejscmvos'é),dnia vevnneineeanans 2019r
.................. S TR T
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/OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

e R (mr’e;'sam‘nfé;.dniﬁ

T

{podpis)

RTINS IRTRING, | ||| RR——_ ) ||

(podpis § plecspé upowasnionego proedstavwiciela)

Konserwacja stalych ur-gd-ei gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu poZaru
w obiektach Komendy Gléwnej Policji , nr postgpowania 145/Ciri19KK



Zalgcznik nr 4 do SIWZ
spr. nr 145/Cir/19/KK

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

W zwigzku z opublikowaniem przez Zamawiajacego na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w postepowaniu
pn. ,Konserwacja stalych urzqdzen gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu pozaru w obiektach
Komendy Glownej Policji”, numer postgpowania 145/Cir/19/KK

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, dzialajgc w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

1. oéwiadczam, Ze nie naleze do grupy kapitalowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w
niniejszy postgpowaniu;

2. o$wiadczam, ze naleze do grupy kapitalowej z ponizszym(-i) wykonawca(-ami), ktory ziozyt
oferte¢ niniejszym postepowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), w sklad ktore) wchodzg nizej
wymienione podmioty:

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

3. w zalagczenin przedstawiam dowody potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawca nie
prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu.

UWAGA:

1. Wykonawca sklada przedmiotowe oSwiadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie¢ o niniejsze zamdwienie, kazdy z nich
sktada przedmiotowe oswiadczenie oddzielnie.

data wypelnienia czytelny podpis lub pieczgtka z podpisem osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Konserwacja sialych ur-qd=err gasniczych i systemow sygnalizacyi alarmu pozaru
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Zalagcznik nr 5 do SIWZ
spr. nr 145/Cir/1%/KK

{pieczet Wykonawcy)

WYKAZ USLUG

Skiadajac ofertg¢ w przetargu nieograniczonym na:
»Konserwacje stalych urzagdzen gasniczych i systeméw sygnalizacji alarmu pozaru w obiektach
Komendy Gléwnej Policji”, numer post¢powania 145/Cir/19/KK,
informujemy, Ze na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w postgpowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, ponizej przedstawiamy stosowny wykaz wykonanych

ustug:
- Przedmiot Data wykonania Wartosé Odbiorea Dokument
Lp wy
zaméwienia od - do zamdwienia zamdwienia | potwierdzajgcy
AR {dzien, miesigc, (brutto) w nalezyte.
rok) PLN wykonanie
zamdéwienia
{nr strony)
l.
2.

....................... rm b b e m R AR bl B AR AR B S AR R RS R R RS R

{podpis upowasnionego proedsiawiciela Wikonawey)

Konserwacia stalych ur-qd-es gasniczych i systemow sygnalizacii alarmu pozaru
w obiektach Komendy Glownej Policji, nr postgpowania 145/Cir/1%KK



Zalacznik nr 6 do SIWZ
spr. nr 145/Cir/19/KK

{pieczet Wykonawcy)

, WYKAZ OSOB

Skladajgc oferte w przetargu nieograniczonym na ,,Konserwacj¢ stalych urzadzen gasmiczych
i systeméw sygnalizacji alarmu pozaru w obiektach Komendy Gléwnej Policji”
numer post¢powania 145/Cir/19/KK, informujemy, Ze na potwierdzenie spetniania warunku udziatu
w postegpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, ponizej przedstawiamy stosowny
wykaz o0sob, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia, sa zdolne do wykonania zamdéwienia
oraz posiadaja wymagane uprawnienia:

.
]
]
1

Lp. Tmie i Posiadane kwalifikacje Zakres Informacja
nazwisko i uprawnienia wykonywa o podstawie |
nych dysponowania
czynnofcl osobg
1. posiad_é.i_\-ﬁiedzc; z zakresu dziatanija systemu: , Securiton” oraz zostal przeszkolony

w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymienionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

:
|
I
|

9 ' posiada wiedz¢ z zakresu dziatania systemu: ,,Polon-Alfa” oraz zostal
przeszkolony w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymienionego
systemu przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

3. posiadaj wiedz¢ z zakresu dzialania systemu: Schrack” oraz zostal przeszkolony
w zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymicnionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

4. posiada wiedzg z zakresu dzialania systemu: ,,Vesda” oraz zostat przeszkolony w
zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymienionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

5. ) Posiada wiedze z zakresu dzialania systemu: ,Synova” oraz zostal przeszkolony w
zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymienionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawicicla;

6. | posiada wiedze z zakresu dzialania systemu: ,Jena” oraz zostal przeszkolony w
zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej) wymienionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawicicla;

7, ) | posiada wiedze z zakresu dzialania systemu: ,Mercor” oraz zostat przeszkolony w
zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymienionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

8. | posiada wiedzg z zakresu dzialania systemu: ,D+H” oraz zostal przeszkolony w
zakresie serwisowania (funkcjonowania) wyzej wymienionego systemu przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

9 posiada certyfikat dla personelu spelniajacy wymagan_ia' Uslawy 0 substancjach o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonows oraz niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881)

Konserwacja stalych urzgdzen gasniczych i systemow sygnalizacji alarmu pozaru
w obiektach Komendy Gidéwnej Policji , nr postgpowania 145/Cir/l 9/ KK




