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Ldz Fzr.. MG 10

Do uczestnikéw postepowania

Dot. postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: Przebudowe 16 pomieszczen
biurowych, Korytarzy, klatki schodowej i instalacji wewnetrznych w czesci "B™ budynku
Komendy Gléwnej Policji, postepowanie nr 310/Cir/19/KK.

I. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje tres¢ zadanych pytan oraz

udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 24

Prosz¢ podanie zamiennika dla Kontrolera drzwi SCU 1284 poniewaz w/w jest niedostepny.

QOdpowiedz na pytanie nr 24

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, Zze podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto
Zamawiajacy informuje, iz z wiedzy Zamawiajacego przedmiotowy Kontroler drzwi jest obecnie

dostepny na rynku.

Pytanie nr 25

Prosze o podanie parametrow technicznych jakim majg odpowiadaé kamery poz. nr 190:191 Przedmiar

elektryczny.

OdpowiedZ na pytanie nr 25

W odpowiedzi na powyisze pytanie Zamawiajacy informuje, ze na klatce schodowej nalezy
zainstalowac kamerg stacjonarna wewnetrzng IP typu dziei/noc z promiennikiem podczerwieni, ktorej
zadaniem bedzie obserwacja osob wchodzacych do pomieszczenia. Nalezy zainstalowac kamerg

wewngetrzng 1P w obudowie kopulkowej o parametrach nie gorszych niz:

rozdzielezosé 1080p/2Mpix;

funkecja dziefi/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni;
funkcja WDR 120 Db;

funkecja BLC;

detekeja ruchu;
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obiektyw zmienno ogniskowy 2.8 — 12 mm, Moto-Zoom;
wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiegu 20 metréw;
wyjscie 1xRJ45;

zasilanie 12VDC/PoE.
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Dodatkowo przed wejsciem do budynku nalezy =zainstalowa¢ kamerg stacjonarng zewngtrzng
IP w obudowie typu bullet, ktérej zadaniem bedzie obserwacja terenu wzdhuz budynku, o ponizszych
parametrach:

¥ rozdzielczosé 1080p/2Mpix;

% funkecja dziefi/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni;
funkcja WDR 120 Db;
funkeja BLC;
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obiektyw zmienno ogniskowy 2,8 — 12 mm, Moto-Zoom;
wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasiegu 40 metrow;
wyjscie 1xRJ45;

zasilanie 12VDC/PoLE;

detekeja ruchu;
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detekeja przekroczenia linii.

Polaczenie od kamer do glownego switcha CCTV w budynku nalezy wykona¢ kablem UTP kat. Se.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach i kanatach. Odleglos¢ miedzy klatka schodowa a

serwerownia ZT wynosi okolo 50 metrow. Kamery nalezy zasili¢c w technologii PoE.

Pytanie nr 26
Proszg o podanie typu instalacji ( kategorii) sieci logicznej.

QOdpowiedz na pytanie nr 26

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze jest to typ instalacji firmy Legrand

kategorii — szostej.

Pytanie nr 27

Proszg o zamieszczenie schematoéw Rozdzielni RPOZ1 i RPOZ3.

Odpowiedz na pytanie nr 27

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, powyzsze materialy sa dostgpne do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego po wezesnigjszym uzgodnieniu terminu.

Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami w przedmiotowej
sprawie jest: Andrzej Staskiewicz tel. /22/ 60 118 87, /22/ 60128 81 lub na adres e-mail:

wirblp@policja.gov.pl andrzej.staskiewicz(@policja.gov.pl



Pytanie nr 28
Prosz¢ o sprecyzowanie wymiaru drzwiczek teletechnicznych poz. nr 60;88 Przedmiar elektryczny.

OdpowiedZ na pytanie nr 28

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze wymiar drzwiczek teletechnicznych

poz. nr 60;88 Przedmiar elektryczny jest nastepujacy:

» szerokosé¢ - 70 cm

A

» wysokos$¢ - 50 cm

Pytanie nr 29
Prosz¢ o sprecyzowanie typow przewodow w pozycjach nr 110;111;112;113;114;115;133:136
Przedmiar elektryczny

Odpowiedz na pytanie nr 29

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy podaje typy przewodéw w poszezegOlnych

pozycjach:

» pozycjanr 110 Przedmiar elektryczny — HDGS 2x1
» pozycjanr 111 Przedmiar elektryczny — HDGS 2x1

» pozycjanr 112 Przedmiar elektryczny — HDGS 2x1

» pozycja nr 113 Przedmiar elektryczny — HDGS 2x1,5

»> pozycja nr 114 Przedmiar elektryczny - HTKSHekw 1x2x1,0
¥ pozycjanr 115 Przedmiar elektryczny — HTKSHekw 1x2x1,0
» pozycja nr 133 Przedmiar elektryczny — HDGS 3x1.,5

» pozycja nr 136 Przedmiar elektryczny — HDGS 3x1,5

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na pozostale pytania udzieli w terminie poZniejszym.

IL. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ) przedluza termin skladania ofert do
dnia 05.03.2020 r. dogodz. 10:00. Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajacego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 05.03.2020 r. o godz. 10:30.
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