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ZASTEREA DYREKTORA

Dotyczy:

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

przetargu nieograniczonego o wartoSci ponizej rownowartosci 125.000
euro, ogtoszonego przez Komendanta Giéwnego Policji na realizacje
zamoOwienia pn.. $wiadczenie uslugi serwisowej systemow
przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy

Gléwnej Policji.

2 7
Warszawa, dnia GC//)/;?/Q 2011 r.

Sprawa nr 107/Cam/11/KM




Komendant Gtéwny Policji, zwany dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udziaiu
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: $wiadczenie
usfugi serwisowej systeméw przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach
Komendy Gtéwnej Policji,, zgodnie zwymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ.

.  INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamoéwienia stosuje sig przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759), zwanej dalej ustawa Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnoéci podejmowanych przez Zamawiajgcego | Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.),
iezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzi sie w jgzyku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie jezyka obcego w
zakresie okreslonym w art. 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o jezyku polskim
(Dz. U. Nr 90, poz. 999 z p6Zn. zm.).

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GLOWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-872 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60-120-44,

fax 0-22-60-118-57,

strona internetowa: www.policja.p!

Informacje zwiazane z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym wymogiem
publikacji na stronie internetowej Zamawiajacego bedg udostgpniane pod adresem:
www.policja.pl

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postepowanie prowadzone jest w frybie przetargu nieograniczonego,
w ktérym w odpowiedzi na publiczne ogloszenie o zaméwieniu, oferty moga sktadac
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektronicznej, o ktorej mowa w
art. 91a — 91c ustawy Pzp.




IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi serwisowej systemow
przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gtéwnej Policiji,.
Przedmiot zaméwienia, zostat szczegoéiowo opisany w ,OPISIE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPZ)” - zalgcznik nr 1 do ninigjszej SIWZ

Zadanie nr 1 - $wiadczenie ustugi serwisowe] systeméw sygnalizacji alarmu pozaru
_Securiton” wraz z systemem monitorujgcym ,ASD”, ,Telsap”, ,Ademco”, ,Synova’,
,Polon Alfa” statych urzadzeri gasniczych wodnych, gazowych na COZ2, systeméw
oddymiania ,D+H”, ,Polon-Aifa” w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gtownej
Policiji.

Zadanie nr 2 — éwiadczenie usiugi serwisowej statych urzadzer: gasniczych GX-20
KD-200 wraz z systemami monitorujgcymi ,ASD", ,Vesda", ,lgnis", Jena”" w
obiektach i pomieszczeniach Komendy Gtéwnej Policji.

2. Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspdinym Stowniku Zamoéwien kodem:
CPV 75251110-4

3. Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia uzupetniajgcego o
ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie zamoéwienia podwykonawcom Wykonawcy.
W takim wypadku Wykonawca ma obowiazek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp}
zawrzeé w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyzszej informacji w
ofercie oznaczaé bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawstwa
przy realizacji zamowienia.

7. llekroé w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamébwienia,
mowa jest o przedmiocie zamowienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to
rozumieé przedmiot zaméwienia opisany w ust. 1, w zatgczniku nr 1 do SIWZ oraz w
projekcie umowy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin realizacji zamowienia: 24 miesigce od podpisania umowy.

VL. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

1. O zamowienie moze sie ubiega¢ Wykonawca, ktory spetnia warunki okreslone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp w szczegdlnosci:

Zadanie nr 1

a) posiada zezwolenie wydawane przez Panstwowa Agencje Atomistyki na obrot,
instalowanie i obstuge czujek izotopowych.




b)

b)

posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz nalezycie wykonat w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy to w tym okresie, min. 1 ustuge
polegajgca na $wiadczeniu ustugi serwisowe] systemow przeciwpozarowych
sygnalizacji alarmu pozaru oraz przedstawi dokumenty potwierdzajgce, Ze ustuga ta
zostata wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,
tj. dysponuje 2 osobami, ktore fgcznie spetniajg warunek posiadania niezbednych
uprawniefi do serwisowania urzadzefi wymienionych producentow: »Securiton”,
,Ademco”, ,,Synova” , Polon Aifa” ,Telsap” ,,D+H" lub dysponuje 1 osobg, kiéra
samodzielnie spelnia powyzsze wymagania w zakresie serwisowania urzgdzen
wymienionych producentdw, przy czym uprawnienia te muszg by¢ potwierdzone
posiadanymi certyfikatami: ,,Securiton” (certyfikat/ swiadectwo w zakresie
projektowania, montazu i serwisu systemu SecutiPro), »Ademco”(certyfikat/
$wiadectwo instalatora systemu sygnalizacji pozaru ADEMCO), ,,Synova”( certyfikat/
$wiadectwo w zakresie instalacji, uruchamiania i konserwacji systeméw sygnalizacji
pozaru Synova), ,,Polon Alfa”( cerlyfikal/ $wiadectwo w zakresie instalowania,
programowania | konserwacji interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej
POLON 4000), ,D+H”( certyfikal/ $wiadectwo w zakresie projektowania,
funkcjonowania, konfiguracji i montazu systeméw oddymiania ,D+H’).

Zadanie nr 2

posiada zezwolenie wydawane przez Panstwowg Agencie Atomistyki na obrot,
instalowanie i obstuge czujek izotopowych.

posiada niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz nalezycie wykonat w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, min. 1 ustuge
polegajaca na $wiadczeniu ustugi serwisowej statych urzadzen gasniczych z
systemami monitorujacymi oraz przedstawi dokumenty potwierdzajace, ze ustuga ta
zostata wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,
tj. dysponuje 2 osobami, ktére facznie speiniajg warunek posiadania niezbednych
uprawnienn do serwisowania urzadzerh wymienionych producentéw: »Vesda”,
,Jena”, ,Polon Alfa” lub dysponuje 1 osobag, ktéra samodzielnie spetnia powyzsze
wymagania w zakresie serwisowania urzadzen wymienionych producentdw, przy
czym uprawnienia te muszg by¢ potwierdzone posiadanymi certyfikatami: »Vesda”
(certyfikal/ $wiadectwo w zakresie Systemu Bardzo Wezesnej Detekeji Dymu
VESDA), ,,Jena”(certyfikal/ swiadectwo w zakresie projektowania, funkcjonowania i
montazu systemu sygnalizacji pozarowej Jena), ,,Polon Alfa”( certyfikat/ Swiadectwo
w zakresie instalowania, programowania i konserwacji urzadzen sygnalizaci
pozarowej systemu IGNIS 1000).

Zadanie nr1i Zadanie nr 2

oraz nie podiega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca moze polegac na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia Jub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacii
zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdinosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyeiji niezbednych




zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

2. Zamawiajacy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie ztozonego wraz z ofertg (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) oswiadczenia o
spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu i na podstawie ziozonych wraz z oferta
dokumentow zadanych przez Zamawiajacego potwierdzajgcych spetnianie tych
warunkow, o ktérych mowa w rozdziale VII SIWZ.

3. Jezeli Wykonawca nie wykaze speiania warunkdéw udzialu w postgpowaniu,
z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiajacy wykluczy Wykonawce
odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pki. 4 ustawy Pzp.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawigjgcy od
wykonawecy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817.), Wykonawca wraz z ofertg musi ziozy¢ nastepujace dokumenty:

1. W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny spetnienia zostal dokonany
w ogloszeniu o zaméwieniu, Zamawiajacy zada nastepujacego dokumentu:

Zadanie nr 1

1.1. aktualne na dzien skiadania ofert zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na
wykonywanie dziatalnosci, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy- Prawo
Atomowe, polegajacej na obrocie, instalowaniu oraz obstudze izotopowych czujek
dymu.

1.2.  wykazu wykonanej, co najmniej jednej ustugi, o ktérej mowa w rozdz. VI pkt
1b- zadanie nr 1 (wzér wykazu zawarto w zatgczniku nr 5 do SIWZ) w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania warunku posiadania wiedzy i
doéwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krotszy to w tym okresie, z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zataczeniem
dokumentéw potwierdzajgcych, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie,

1.3.  wykazu osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu czynnoéci serwisowych
systeméw  przeciwpozarowych, zawierajgcego informacje potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien, wskazanych w rozdz. VI pkt 1 ¢ — zadanie nr
1, wraz z informacija o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzér wykazu
zawarto w zatgczniku nr 6 do SIWZ).

Zadanie nr 2

1.1. aktualne na dzien skiadania ofert zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na
wykonywanie dziatainoéci, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy- Prawo
Atomowe, polegajacej na obrocie, instalowaniu oraz obstudze izotopowych czujek
dymu.

1.2.  wykazu wykonanej, co najmniej jednej ustugi, o ktérej mowa w rozdz. V| pkt.
1b- zadanie nr 2 (wz6r wykazu zawarto w zatgczniku nr 5 do SIWZ) w zakresie
niezbednym do wykazania spetniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, z




1.3.

2.

podaniem przedmiotuy,

dat wykonania i odbiorcow oraz zatgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych, ze
ustugi te zostaty wykonane nalezycie;

wykazu oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu czynno$ci serwisowych
systeméw  przeciwpozarowych, zawierajgcego informacje potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien, wskazanych w rozdz. VI pkt 1 ¢- zadanie nr
2, wraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzér wykazu
zawarto w zatgczniku nr 6 do SIWZ).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, w postepowaniach okreslonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

2.1.

2.2.

3.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalecana tre$¢ - zafacznik nr 3 do
SIWZ);

Aktuainy odpis z wlasciwego rejestru , jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy

Jezeli wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly udziat w realizacji czesci zamowienia,
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotow dokumentow wymienionych w punkcie 2.

Ponadto Wykonawca musi zlozyé:

3.1 wypetniony Formularz ofertowy (zalecana treéé formularza zawiera zatgcznik nr 2 do

4.

SIWZ),

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 2.2, skiada dokument lub dokumenty

2)

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, Ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawione nie wezeéniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby fub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
jub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyze],
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ziozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w kidrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania przy
zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dia tego rodzaju dokumentu.
Wymagana forma sktadanych dokumentow:

dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kopii poswiadczonych
przez Wykonawce za zgedno$¢ z oryginatem,

wszelkie czynnosci Wykonawcy zwiazane ze zlozeniem wymaganych dokumentéw




3)

4)

5)

(w tym m.in.: skiadanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadczanie

kserokopii dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem) musza byé dokonywane przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

w przypadku dokonywania czynno$ci zwigzanych ze zlozeniem wymaganych
dokumentdéw przez osobe(y) nie wymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w
formie oryginatu tub kopii poswiadczonej notariainie za zgodnos$¢ z oryginatem,
po$wiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem winno byé sporzadzone w sposodb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu,

dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich #lumaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku nie spetnienia warunkéw okreslonych w rozdziale VI Wykonawca
zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
zart. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postepowania Wykonawca
zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCANII | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami
jest Katarzyna Majkowska - Wydziat Zamoéwien Publicznych BF KGP, tel. (022)
60 116-10

Zamawiajgcy urzeduje w dniach od poniedziatku do piatku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy przekazywac¢ bedg w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane z
postepowaniem byly kierowane na adres do korespondencji okreslony w rozdziale Il
niniejszej SIWZ.

Korespondencja przesylana za pomocg faksu po godzinach urzedowania (tj. kiora
wplynie do Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastepnym
dniu pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy niezwiocznie udzieli wyjaénien,
jednak nie podzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia wpfyngt do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie
treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynat po uplywie terminu
skltadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjaénien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o
udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.




IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Przystepujac do przetargu, Wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia wadium,

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig¢ wraz z uptywem
terminu skiadania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawia oferte zgodnie =z wymaganiami  okreslonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypeinienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecang
tre$é formularza stanowi zalacznik nr 2 do SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo zlozyé tylko jedng oferte we wilasnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy (6w).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi by¢
podpisana przez osobe(y) upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec
0s0b trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspélnie ubiegaé sig o udzielenie
zamoéwienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig oni
petnomocnika okreslajgc zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien wobec
Zamawiajacego, aziozona przez nich oferta spetnia¢ bedzie nastepujace
wymagania:

a) wraz z ofertg Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamobwienie przediozg dokument
(np. petnomocnictwo), okreslajgcy co najmniej: strony wystepujgce wspoinie oraz
wskazujgcy petnomocnika Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamobwienia,

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajgcy wymagaé bedzie przediozenia umowy reguiujgcej wspoiprace
Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

¢) oferta Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig¢ o zamowienie musi by¢ podpisana w
taki sposOb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,

d) kazdy z Wykonawcow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, musi
oddzielnie udokumentowac fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez ztozenie dokumentow okreslonych w rozdziale
VIl pkt 2.

e) w odniesieniu do wymogdw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
bedzie brat pod uwage igczne uprawnienia Wykonawcoéw do wykonywania
czynnosci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zamoéwienia, ich tgczny potencjat
techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie, a takze ich laczng
sytuacje ekonomiczng ifinansowg, ktore zostang potwierdzone poprzez zlozenie
dokumentéw wymienionych w rozdz. VIl pkt. 1.

f) wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytacznie z pelnomocnikiem,

g) wypemiajac formularz oferfowy, jak réwniez inne dokumenty powotujgce sig na
Wykonawce, w migjscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
petnomocnika.

h) z treéci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta skladana jest




10.

XIl.

w imieniu Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
w miejsce ,peina nazwa Wykonawcy, adres, ...” nalezy wpisa¢ nazwy Wykonawcow
i dane umozliwiajgce ich identyfikacje.

Oferta i zataczniki do oferty (o$wiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organdw
administracji publicznej oraz inne dokumenty) musza byé podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposob zgodny z opisanym
w rozdziale VIl ninigjszej SIWZ - Forma sktadanych dokumentow).

Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalgcznikami byta zestawiona
w sposob uniemozliwiajacy jej samoistng dekompletacie oraz uniemozliwiajgcy
zmiane jej zawartosci bez widocznych $ladéw naruszenia,

Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatgcznikach do oferty) musza
byé parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez osobe(y) upowazniong(e).
Parafka (podpis) winna byé naniesiona w spos6b umozliwiajgcy identyfikacje podpisu
(np. wraz z imienng pieczatkg osoby sporzadzajgcej parafke).

Zamawiajgey informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokdt postepowania
jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosié¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie musi zostaé dokonane nie pézniej
niz w terminie sktadania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji,
nalezy oznaczy¢ klauzulg: ,Dokument stanowi tajemnice przedsigbiorstiwa w
rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielié w formie
zalacznika. Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowigcych Jfajemnice
przedsiebiorstwa”, a Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA [ OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skladania ofert:

1.) Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy

umieécié w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu
otwarcia ofert.




2.) Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujgcy sposob:

Komenda Giéwna Policji, Biuro Finanséw
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa
Przetarg nr 107/Cam/11/KM
Oferta na $wiadczenie ustugi serwisowej systemow przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach
Komendy Gtownej Policji.
Nie otwieraé przed dniem 4. %£2..2011 .

3.) Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwa
i adresem Wykonawcy.

~

4.) Oferte nalezy zlozy¢ do dnia .2:.?{.@.;.2011 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansow
KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokéj 531A, tel. 0-22-601 32 04,
w godz. 8.30 — 15.30 (od poniedziatku do pigtku).

5.) Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwyktej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert
w terminie okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

8.) Oferta ztozona po terminie zostanie niezwlocznie zwrécona Wykonawcy.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie WV séedzibie Zamawiajgcego
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 2.9 2011r. 0 godz. 11:00.

3. Modyfikacja i wycofanie oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzié¢ zmiane do tresci zlozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem skiadania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wediug zasad
obowigzujacych przy skiadaniu oferty, tj. musi byé zlozona w zamknigtej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,ZMIANA”,

2) Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawey, ktéry wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmiany zawartos¢ koperty zostanie dotgczona do oferty.

3) Wykonawca ma prawo wycofaé oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy ofrzyma
pisemne powiadomienie (o$wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skiadania
ofert. Wycofanie oferty z postepowania nastapi poprzez ziozenie pisemnego
powiadomienia (o$wiadczenia) w kopercie opatrzonej napisem ,WYCOFANIE" -
wediug takich samych zasad, jakie obowigzujg przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do sktadanego o$wiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dotgczyé stosowny
dokument potwierdzajgcy prawo osoby podpisujgcej o$wiadczenie do wystgpowania
w imieniu Wykonawcy. :




Xlil. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez igczng ceng oferty brutio nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.).

2. Warto$é oferty brutto (podana w Formularzu ofertowym), musi obejmowac¢ wszelkie
koszty ponoszone przez Wykonawce, azwigzane zwykonaniem przedmiotu
zamoéwienia, w szczegblnoéci musi obejmowaé koszty transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego, koszty robocizny, koszty materiatow
niezbednych do wykonania czynnoéci serwisowych wymienionych w zatgcznikach nr
2.11 2.2 oraz wszelkie oplaty i podatki.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie zlozona oferta, ktorej wybér prowadzitby do
powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisow o
podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny fakiej oferty doliczy do
przedstawione] w niej ceny podatek od towaréw iustug, ktoéry miatby obowigzek
odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg dokonywane beda w ztotych
polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnig warunki udziatu w postigpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy dokona oceny ofert nie odrzuconych na
podstawie kryterium — cena oferty brutto 100%.

Oceniane kryterium i jego znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Wagaw % Sposéb oceny
1. Cena oferty brutto (C) 100 Minimalizacja
1. Sposéb obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,,cena oferty brutto™:

C = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:

Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp. i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyzsza liczbe
punktéw obliczong wedlug powyzszego wzoru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, kiorzy ziozyli oferty.




2. Zamawiajacy poinformuje Woykonawce, kiorego oferta zostala uznana za
najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzgcego dziatalnosé w formie spolki z ograniczong odpowiedzialnoscia,
a wartos¢ ztozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotnosé kapitaiu zakiadowego
spotki, wowcezas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedtozy dokument
wymagany trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spolek
handlowych (Dz. U, z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z pdzn. zm.), chyba, ze ww.
dokument zostat zlozony przez Wykonawce w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystnigjsza,
w wypadku dotaczenia do oferty petnomocnictwa (o kidrym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, przedioza stosowne petnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy
wymagaé bedzie przediozenia umowy regulujgcej wspolprace Wykonawcow
wystepujgcych wspoinie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy nie bedzie wymagat od Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

XVILISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamodwienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych
w projekcie umowy — Zatacznik nr 4 do SIWZ.

XVIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE.J PRZYStLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwotanie w przedmiotowym postepowaniu przystuguje wytacznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynno$ci zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia lub zaniechania czynnosci, do ktére] byt zobowigzany na podstawie
ustawy.

3. Odwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w
sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly
przestane w inny sposdb.

4. Odwotanie wobec treéci ogitoszenia o zamébwieniu oraz wobec postanowient SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.




5. Qdwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi si¢ w terminie 5
dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej 1zby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektroniczne] opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za
pomocag waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowiace e integralna
czesé:

Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia,

Zatgcznik nr 2 — Formularz ofertowy,

Zalgoznik nr 3 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykiuczenia,
Zatgeznik nr 4 — Projekt umowy,

Zatacznik nr 5 — Wykaz zrealizowanych uslug,

Zalgcznik nr 6 — Wykaz oséb.




Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest konserwacja statych urzadzenn gas$niczych,
sygnalizacji alarmu pozaru i oddymiania w obiektach Komendy Gtowne] Policji w
Warszawie.

Zadanie nr1
Polegaé bedzie na $wiadczeniu ustugi serwisowej systeméw sygnalizacji alarmu

pozaru ,Securiton” wraz z systemem monitorujacym ,ASD*, ,Telsap”’, ,Ademco’,
,Synova”, ,Polon Alfa” stalych urzadzen gasniczych wodnych i gazowych na CO2 oraz
systeméw oddymiania ,D+H”", ,Polon-Alfa” w obiektach i pomieszczeniach Komendy
Gltéwnej Policji. SzczegStowy wykaz systeméw przeciwpoZzarowych wraz z
wyszczegdinionymi elementami oraz zakres czynno$ci podlegajgcych ustudze znajduja
sie w zalgcznikach do umowy:

1.1. — Wykaz systemow przeciwpozarowych podlegajacych ustudze — zadanie 1.

2.1~ Zakres czynnoéci podlegajacych ustudze — zadanie 1.

Zadanie nr 2

Polega¢ bedzie na éwiadczeniu ustugi serwisowej statych urzgdzen gasniczych na
gaz GX-20 i KD-200 wraz z systemami monitorujgcymi ,ASD", ,Vesda", ,Ignis", ,Jena" w
obiektach i pomieszczeniach Komendy Gléwnej Policji. Szczegdtowy wykaz systemow
przeciwpozarowych wraz z wyszczegolnionymi elementami oraz zakres czynnosci

podlegajacych ustudze znajdujg sie w zatgcznikach do umowy:
1.2— Wykaz systemow przeciwpozarowych podlegajgcych ustudze — zadanie 2.

2.2 — Zakres czynnosci podlegajacych ustudze — zadanie 2.




Zalacznik nr 2 do SIWZ

{pieczed Wykonawcey)

dotyczy postgpowania na $wiadczenie uslugi serwisowej systemow przeciwpoZzarowych w
obiektach i pomieszczeniach Komendy Glownej Policji prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

1. Dane dotyczgce Wykonawcy:
- Petna nazwa

........................................................................................................................................

..................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................

My nizej podpisani, w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym
o$wiadczamy, ze zapoznalismy sie ze SIWZ udostepniong przez Zamawiajgcego i nie
wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zamoéwienie bedzie realizowane zgodnie
z wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ.

2. Oferujemy realizacje zamowienia zgodng z opisem przedmiotu zaméwienia ( zatacznik
nr 1 do SIWZ)
Zadanienr1 za ceng..........cooiiiiiiii i, zt netto.

(Ceny nale?y podad z zaokragleniem do dwéch miejsc po przecinku)

(stownie ZIOtyCh..... .o 0/100)

co wraz z podatkiem VAT stanowi facznie...............ccoo v, zt brutto.
(Ceny nalezy podac z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku)

(stownie ZEotyCh. ... 0/100)




Zadani@ Nr2 Za CEeNE ....cocoiiiiiiiii e e zt netto.

{Ceny nalezy podat z zaokragleniem do dwéch migjse po przecinku)
(stownie ZlotyCh..... ... 0/100)

co wraz z podatkiem VAT stanowitacznie................ooo e zt brutto.
(Ceny nalezy podaé z zaokragleniem do dwdch migjsc po przecinku)

(stownie ZIOtyCh. ... oo 0/100)

3. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamowienia w terminach wskazanych w SIWZ.
4. Akceptujemy termin ptatnosci wynoszacy do 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT.
5. Akceptujemy warunki gwarancji okreslone w § 3 pkt 10 projektu umowy.
6. Oswiadczamy, ze:
a) zapoznalismy sie z trescig SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,
b) otrzymalismy konieczne informacje do przygotowania oferty,
¢) uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w specyfikacii
istotnych warunkow zamdwienia,
e) akceptujemy zawarty w Zataczniku nr 4 projekt umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego i zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
e) oferte sktadamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.
7. Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postgpowaniu okre$lone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spetniania tych warunkéw do oferty zatgczamy
dokumenty wymagane w SIWZ.

8. Oswiadczamy, ze nastepujace czes$ci zamowienia zamierzam powierzy¢

(podpis | pieczeé upowaznionego przedstawiciela)




Zalacznik nr 3 do SIWZ

(pieczet Wykonawcey)

OSWIADCZENIE

ia nr 107/Cam/A1/KM

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o zaméwienie publiczne na:

pn. ,$wiadczenie ustugi serwisowej systemow przeciwpozarowych w
obiektach i pomieszczeniach Komendy Gitéwnej Policji”

o$wiadczamy, ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych .

(podpis i pieczeé upowaznionego przedstawiciela)




Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA (projekt) nr ......... 107/Cam/11/KM

zawarta w Warszawie w dniu ........coocceevieeeniieennnn, 2011 roku pomiedzy:

pomiedzy:
Komendantem Gtéwnym Policji z siedziba w Warszawie przy ul. Putawskiej 148/150,
Zwanym w tresci umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Biura Logistyki KGP

Przy kontrasygnacie:

— Dyrektora Biura Finanséw KGP

oraz
— Naczelnika Wydziatu Ksiegowoéci BF KGP
a
firma ... z siedziba ... , prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza na  podstawie wpisu do ... pod  numerem

............................. , zwanym w dalszej treéci ,Wykonawca”, reprezentowana przez.

....................................................

Niniejsza umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w ftrybie ,przetargu nieograniczonego”, numer
sprawy 37/Cam/11/KM.

§1.

1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest $wiadczenie usiugi serwisowej systemow
przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy Gtownej Policji,
opisanych w zatgczniku nr .

2. Szczego6towy opis zadan wchodzacych w zakres przedmiotu umowy okreslono w
zatgczniku nr .

§ 2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy w sposéb gwarantujgcy ciagia sprawnosé techniczng i
funkcjonalng serwisowanych systemow przeciwpozarowych zwanych dale]
systemami lub systemami przeciwpozarowymi.

2. Wykonawca =zobowigzany jest przystapié do przeprowadzenia pierwszej
konserwacji systemow przeciwpozarowych w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W tym czasie Strony sporzadza szczegdtowy harmonogram konserwacji
systemow przeciwpozarowych.

3. Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge od poniedziatku do piatku w godzinach 8% —
16, a w koniecznych przypadkach takze w soboty, niedziele i $wieta.




§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do calodobowego przyjmowania zgtoszen o
usterkach i awariach oraz skutecznego ich usuwania i przywracania sprawno$ci
technicznej systemoéw przez 7 dni w tygodniu, przez caty rok.

2. Poprzez ,usterke” nalezy rozumie¢ wade obnizajgcg sprawno$¢ techniczng iflub
funkcjonaing systemow.

3. Poprzez ,awari¢” nalezy rozumie¢ zepsucie, czeSciowe zniszczenie systemow

majace wptyw na obnizenie ich sprawnosci technicznej ilub funkcjonalne;.

Usterki i awarie Zamawiajacy zgtasza telefonicznie pod numerami:

Wykonawca zobowigzuje sie do podjgcia dziatan naprawczych w ciggu 8 godzin

od chwili zgloszenia usterki lub awarii od poniedziatku do pigtku i 12 godzin w

soboty, niedziele i $wieta.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do kazdorazowego potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia usterki lub awarii od Zamawiajacego pisemnie (dopuszcza sig drogg
faksowg pod numer ).

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przywrécenia sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej  serwisowanych systeméw w ciggu 48 godzin od przyjecia
zgtoszenia o usterce lub awarii.

8. Materialy niezbedne do utrzymania systemoéw przeciwpozarowych w ruchu,
wynikajace z wykonywania obslugi serwisowej zapewnia Wykonawca.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia awarii poprzez iflub wykonania
remontu kapitainego lub wymiany catego systemu objetego umowsg serwisows,
przedstawiciele stron umowy sporzadza protokét koniecznosci, ktory bedzie
podstawg do podjecia dalszych decyzji przez Zamawiajacego.

10.Na wymienione cze$ci, o ktorych mowa w pkt. 9, Wykonawca udziela 24
miesiecznej gwarancji, liczac od dnia potwierdzenia, przez Zamawiajacego, w
protokole odbioru dokonanej wymiany.

11.W przypadku stwierdzenia awarii systeméw podlegajacych naprawie w ramach
gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez innego wykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o
konieczno$ci wykonania napraw przez gwaranta.

12.Wykonanie poszczegdinych czynnoéci wechodzgeych w zakres przedmiotu umowy
bedzie wpisywane przez Wykonawce i potwierdzane przez Zamawiajacego w
Ksigzkach serwisowych systemoéw.

13.Wykonawca gwarantuje ciagla sprawno$¢ techniczng i funkcjonaing
serwisowanych systemow w okresie obowiazywania umowy oraz 3 miesigcy po jej
wygasnieciu.

o b

§4.
1. Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat, liczac od daty podpisania niniejszej
umowy.
2. Kazda =ze stron moze rozwigzaé niniejsza umowg 2z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca
kalendarzowego.

§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ofrzyma wynagrodzenie w
wysokosci kwote netto zt (stownie: ), brutto zt

{(stownie: ).
2. Wynagrodzenie opisanie w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty i
naleznoéci mogace powstac¢ na tle niniejszej umowy, a w szczegdlnosci podatki,




optaty, koszty transportu, koszty robocizny, koszty materiatdéw niezbednych do
wykonania czynnosci serwisowych wymienionych w zalgcznikach nr 2.1 1 2.2 do
Umowy.

§ 6.
Zaptata naleznosci, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 1/8 wartosci
umowy brutto, o ktérej mowa w § 5, dokonywana bedzie na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym do niej, podpisanym przez
przedstawicieli stron, protokolem wykonania czynnosci serwisowych i wymiany
materiatdw, wystawionej po uplywie 3 miesigcy od daty terminu pierwszej
konserwacji ustalonej przez przedstawicieli stron po podpisaniu umowy.
Zamawiajacy dokonana zapiaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury
przelewem na konto hankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w ciggu
30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej fakiury do Biura Logistyki
Policji KGP.
Za usterki i awarie systemoéw przeciwpozarowych powstate z winy Wykonawcy
(np. dewastacja) wymagajgce napraw i demontazu i wymiany podzespotow lub
urzgdzen, kosztami obcigzony bedzie Wykonawca.

§7.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu nastepujgce Kary:

1. 10% catkowitej wartosci brutto przedmiotu umowy z tytutu odstgpienia od
umowy w calosci lub jej czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawecey,

2. 0,1% calkowitej wartosci brutto przedmiotu umowy za kazdg rozpoczety
godzine opdznienia w stosunku do umownego czasu na przywrdcenie
sprawnosci technicznej i lub funkcjonalnej systemu, nie wigcej jednak niz
10% tej wartosci,

. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w cafosci lub w czgsci ze
skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia przez Wykonawce
warunkéw umowy, a w szczegolnosci opdznienia sie w wykonaniu czynno$ci
opisanych w § 3 ust. 5 o 72 godziny. Postanowienia ust. 1 pkt. 1 stosuje sie
odpowiednio.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego ponad wysoko$é kar umownych w przypadku powstania szkéd z
tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych za
nieterminows realizacje przedmiotu umowy przy optacaniu faktury VAT.

. Optacenie kar umownych o ktérych mowa w ust.1 lit. b nie zwalnia Wykonawcy
od wykonania przedmiotu umowy.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych umowsg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy
prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Sprawy sporne wynikie w trakcie realizacji przedmiotu umowy rozpatrywaé bedzie
Sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajacego




§9.

1 Zmiany umowy wynikle 2z koniecznoéci objecia serwisem systemow
przeciwpozarowych, ktére w dniu podpisania umowy nie byly odebrane do
uzytkowania, wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2 Wykonawca nie moze przeniesé praw i obowiazkéw wynikajgcych z umowy.

§ 10.
[ntegralng cze$¢ umowy stanowia zatgcznikinr ................

Zataczniknr
Zalacznik nr
§ 11.
Umowe sporzgdzono w czierech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dia
Wykonawcy, 3 egz. dila Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Zatgcznik nr 2 (do umowy)

Warszawa, dnia .......ccooeeeveeenen.

Protokoél odbioru ilosciowo-jakoéciowego

Miejsce dokonania odbioru:
Data dokonania Odbiorl: ..........iiiiiiii e e

Ze strony Wykonawcy:

...............................................................................................................

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)
Ze strony Zamawiajgcego:

(nazwa i adres)

Komisja w sktadzie:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................




Wariosé

Nazwa Instrukcia
Lp. zamowienia obstugi
Przedmiotu j.m. | llos¢ | Nrseryjny Uwagi
brutto Wl
Hmowy polskim
w PLN
Wykaz w
zataczeniu

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
- Tak*
- Nie* - ZASIZEZENIA . i e e

Potwierdzenie zgodnosci jako$ci przyjmowanej dostawy z parametrami/
funkcjonalnoscig zaoferowang w ofercie:

- Zgodne*

- Niezgodne™ - ZastrzeZenia.........coooiiiiiii e s
Swiadczenia dodatkowe (jesli byly przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umowa*

- Nie wykonane zgodnie z umowa” - zastrzezenia ...............coin .

Koncowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzezenia........coceociiiiiiiiiiiniii s
Podpisy upowaznionych Podpisy upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

...........................................................................

......................................

............................................................................

* niewfasciwe skresli¢
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Zalgeznik nr 2.1 do Umowy

Zakres czynno$ci podlegajacych usludze — zadanie 1.

System alarmu pozaru — obshuga kwartalna:

1.

Centrale i podcentrale sygnalizacji pozaru wraz z ich podstawowym zasilaniem:

sprawdzenie dziatania centrali/ podcentrali, jej zamocowania, stanu technicznego

i parametréw, zgodnie z Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg (DTR),
sprawdzenie ukladu zasilajgcego i uktadéw pomiarowych,

sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana monitoréw, przyciskow,
manipulatoréw, bezpiecznikow, zardwek, zamkéw i szyb,

sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa polaczen linii dozorowych, stanu polgczen
pakictéw paneli w centralach/ podcentralach wraz z wymiang i naprawa pakietow
uszkodzonych,

czyszczenie centrali/ podeentrali i jej gniazd stykowych.

Awarie zrodia zasilania:

sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw, wartosci napigcia , poziomu
i gestosei elektrolitu, pradu tadowania,

sprawdzenie automatycznego przelgczenia na zasilanie awaryjne w przypadku
zaniku napiecia sieciowego,

czyszezenie akumulatorow, konserwacja polgezen elektrycznych, uzupetnienia
ubytkow elektrolitéw, ewentualna wymiana akumulatorow.

Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw linii dozorowych i sygnalizacyjnych,
zamocowania uchwytow i obejm podtrzymujacych oraz linek noénych,

sprawdzenic stanu i prawidlowosci polgczen we wszystkich punktach
technologicznego przerwania linii (fgcznikéw, rozdzielnice itd.),

usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnalizacyjnych powstatych
w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupelnienie uchwytéw, linek nosnych,
mocowar,

sprawdzenic zadzialania kazdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany
sygnalizator pozaru za pomocg imitatora dymu, plomienia, temperatury,

a w przypadku przycisku poprzez r¢czne uruchomienie.

Reczne i automatyczne sygnalizatory pozaru:

sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorow pozaru (czujek,
przyciskow, wskaznikéw zadziatania, dzwonkéw i syren alarmowych),
sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich czujek, sygnalizatoréw

i wskaznikéw zadzialania za pomocg imitatordw pozaru,

usuniecie zanieczyszczen, sprawdzenie 1 regulacja progu czulodci czujek
izotopowych na testerze, serwisowym, ewentualna wymiana na czujki

o wymaganych parametrach wraz z ich utylizacja.

. Urzadzenia dodatkowe:

— sprawdzenie dzialania zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych, dzwonkow,

syrenek, buczkow, a takze klap dymowych i innych urzgdzen dodatkowych.
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Stale urzgdzenia gasnicze na dwutlenek wegla:

1. Obshuga kwartalna:

sprawdzenie poprawnosci wskazan centrali sygnalizacji pozaru (CSP),
skontrolowanie stanu baterii butli (w tym stan napelnienia butli),

sprawdzenie stanu dysz (czy maja ostony przed zachlapaniem),

kontrola i obstuga wszystkich elementéw uktadu sterowania elekirycznego

(wg instrukcji producenta),

sprawdzenie prawidlowosci potgczen zaworow butli,

sprawdzenie przewoddw gasniczych i butli baterii — czy nie majg widocznych
uszkodzen,

sprawdzenie poprawnosci pracy CSP — za pomocg uktadu badaniowego CSP.

2, Obsluga potroczna:

przeprowadzenie obstugi kwartalne;,

sprawdzenie dziatania mechanizméw wyzwalajgcych, czyszczenie

ich i natluszczenie oliwg bezkwasowa,

odkurzenie baterii butli,

sprawdzenie dzialania ukiadu uruchamiania zdalnego przez wc;smf;cw kolejno
przyciskéw uruchamiajgcych,

kontrola rurociagu na trasie od butli do dysz,

przedmuchanie sprezonym powietrzem rurociggu urzgdzenia gasniczego,
sprawdzenie, czy w zabezpieczanym obiekcie nie nastgpily zmiany mogace
wplynaé na uruchamianie procesu gaszenia lub jego skutecznosé.

3. Obstuga roczna:

przeprowadzenie obstugi poirocznej,

sprawdzenie poprawnoséci pracy automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozaru
(AUSP) przez przeprowadzenie préb symulujgeych zjawiska pozarowe -
kolejno dia wszystkich czujek i przyciskow,

przeczyszczenie czujek.

przedmuchiwanie rurociggu przez wyladowanie CO», z co najmniej dwoéch butli
(ponowne fadowanie butli na osobne zlecenie).

Instalacja tryskaczowaj:

1. Obstuga kwartalna:

wizualna kontrola instalacii,

kontrola poziomu wody w zbiornikach,

sprawdzenie cigglodci polgczen alarmowych a automatycznymi urzadzeniami
sygnalizacji pozaru (AUSP),

sprawdzenie ci$nienia na manometrach przed i za zaworem kontrolno —
alarmowym (ZKA),

sprawdzenie cisnienia na manometrach kontaktowych,

sprawdzenie obecnoscei zasilania (podstawowego 1 rezerwowego),

sprawdzenie dostepu do weztow i zaworéw sterowania oraz szafy sterowniczej,

sprawdzenie plomb i zabezpieczen,
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2. Obstu

3. Obstu

sprawdzenie cidnienia wody na manometrach poszezegdlnych sekeji
{kondygnacji),

sprawdzenie dzwonu alarmu pozarowego — otworzy¢ zawor alarmu probnego
az rozlegnie sie sygnal alarmu, nastepnie zamkna¢ zawor,

UWAGA: przy dokonywaniu proby alarmu nalezy powiadomi¢ obstuge AUSP
(Dyspozytora)

przeprowadzenie testu automatycznego rozruchu pomp oraz poprawnosci
dziatania sterowania recznego,

sprawdzenie polozenia (stopnia otwarcia) i zabezpieczenia zasuw,

sprawdzenie obecnosci zapasowych tryskaczy,

przeprowadzenie préby pomp przez 15 minut,

sprawdzenia dziatania automatyki napelniania wody w zbiorniku (zwory
pltywakowe, wskazania poziomu wody),

sprawdzenie elektrycznych urzadzen kontroli (szafa sterownicza),

sprawdzenie przekazywania alarmu i sygnalu zadziatania pomp

do pomieszczenia AUSP (Dyspozytornia),

sprawdzenie pomp, stanu smaru w lozyskach, =zaciggnigcie $rub
fundamentowych i na polaczeniach koinierzowych,

sprawdzenie zgodnosei ci$nienia na manometrach kontrolnych z cisnieniem
przewidzianym w projekcie,

wymiana niesprawnych elementdw instalacit.
ga roczna:

przeprowadzenie obshugi kwartalnej,

sprawdzenie szezelnodci zawor6w 1 zasuw (w miarg potrzeb wymiana),
ogledziny i czyszezenie zbiornikéw hydroforowych,

ogledziny rurociagu w celu wykrycia i usunigeia przeciekow, sprawdzenia
stanu mocowania rurociagu, pomalowanie rur,

sprawdzenie uszczelnienia dlawic pomp oraz wszystkich kurkdéw i zaworow,
wymiana wody w instalacji 1 we wszystkich zbiornikach,

przeptukanie i odpowietrzenie rurociagu,

oczyszezenie powierzchni rurociagu oraz tryskaczy z brudu i pylu,

sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz silnikow pomp,

sprawdzenie, czy w zabezpieczonym obickcie nie nastgpily zmiany mogace
wplyng¢ na utrudnienie procesu gaszenia lub jego skutecznosé,

doprowadzenie urzgdzenia gasniczego do stanu dozorowania.

ga dwuletnia:

przeprowadzenie obshugi rocznej,

rozebranie i oczyszczenie pomp i ich armatury, szezegdlowe przejrzenie
wszystkich czesci, wymiana elementéw niesprawnych, ewentualny remont,
odwodnienie, sprawdzenie i oczyszezenie zbiornikéw wody z korozji, w razie
potrzeby wykonanie remontu,

wymiana niesprawnych elementéw mocowania rurociggu,

sprawdzenic zawordw zamykajgcych, alarmowych i zwrotnych (w miarg
potrzeb przeczyszczenie lub wymiana),

pomalowanie rurociggu po jego oczyszezeniu i przeplukaniu,

legalizacja zbiornikéw i elementdw tego wymagajacych w ustalonych okresach.
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Systemy oddymiania:

Obstuga kwartalna:
1. Centrala sterownicza bram pozarowych i centrala sterownicza oddymiania
wraz z podstawowym zasilaniem:

sprawdzenie dziatania cenirali, jej zamocowania, stanu technicznego i parametréw
technicznych (zgodnie z DTR),

sprawdzenie uktadu zasilania energig elektryczng i urzgdzen pomiarowych,
sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przyciskéw, manipulatoréw,
bezpiccznikéw, zarowek, zamkow 1 szyb,

sprawdzenie stanu 1 ewentualna naprawa polaczen linii dozorowych, stanu polaczen
moduléw i paneli w centrali wraz z wymiana lub naprawa modutéw uszkodzonych,
czyszezenie centrali i jej gniazd (portdw) wejscia-wyjécia,

2. Zrédlo zasilania awaryjnego:

sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw, wartosei napigeia i pradu
ladowania,

sprawdzenie automatycznego przelgczenia na zasilanie awaryjne w przypadku
zaniku napigcia sieci 220 V,

sprawdzenie stanu zabezpieczen,

czyszczenie akumulatorow, konserwacja polaczen clektrycznych, uzupelnienie
ubytkéw elektrolitu.

3. Linie dozorowe, sygnalizacyjne i sterownicze:

sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw linii dozorowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych,

sprawdzenie mocowan, uchwytow i obejm podtrzymujagcych oraz linek nosnych,
sprawdzenie stanu i prawidlowosci polgczen we  wszystkich punktach
technologicznego przerwania linii (fgczowki, przetacznice, rozdzielnice itd.),
usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnalowych powstalych
wczasie ich normalnej eksploatacji, uwzupelnienie uwchwytéw, linek noénych,
mocowan,

sprawdzenie poprawnosci dzialania kazdej linii dozorowej poprzez losowo
wybrang czujke pozarowg za pomoca imitatora dymu, plomienia, ciepla,
a w przypadku przycisku - poprzez uruchomienie r¢czne.

4, Czujki pozarowe, przyciski pozarowe i sterownicze:
— sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania czujek i przyciskéw, wskaznikow

zadzialania, sygnalizatoréw optycznych, akustycznych optyczno-akustycznych,
sprawdzenie poprawnosci dzialania czujek, przyciskéw, wskaznikéw zadzialania
i sygnalizatorow za pomocg imitatoréw pozaru,

— usuni¢cie zanieczyszezen, sprawdzenie i regulacja progu czulodei czujek

i ewentualna wymiana na czujki o wymaganych parametrach.

5. Klapy dymowe, wentylatory oddymiajace i sitowniki:
— sprawdzenie stanu technicznego i mocowan klap dymowych, wentylatorow

oddymigjgeych i sitownikéw,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich klap, wentylatoréw i silownikow

przez uruchomienie przyciskow alarmowych i manewrowych i/lub wyzwolenie
czujek dymu,
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— usunigcie zanieczyszczen, sprawdzenie i regulacja.
6. Urzgdzenia dodatkowe:
— sprawdzenie dzialania zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych i sterowniczych
oraz innych urzadzen dodatkowych (jezeli takie wystepuja i sg objete konserwacja),

Obstuga roczna:
1. Kontrola szczelnosci izotopowych Zrédel promieniowania metoda pomiaru
dozymetrycznego skazen (dotyczy czujek dymu jonizacyjnych) - zgodnie z Prawem
Atomowym.
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Zalacznik ar 2.2 do Umowy

Zakres czynnosdci podlegajacych ustudze — zadanie 2.

Stala instalacja gasnicza GX 20 z systemem sterowania gaszeniem:
Obstuga kwartalna:
a) instalacja gasnicza:

1.

sprawdzenie stanu zamocowan butli i rurociggdw sprawdzenie stanu rurociggdw
oraz polaczen elastycznych,

sprawdzenie stanu zawordw butli,

sprawdzenie stanu elektrozaworow,

sprawdzenie ci$nienia w butlach ze $rodkiem gasniczym,

sprawdzenie stanu dysz rozpreznych,

sprawdzenic  wszystkich lampek  sygnalizacyjnych oraz sygnalizatora
dzwiekowego central gasniczych,

sprawdzenie prawidtowosci potaczen akumulatorow - oglgdziny akumulatorow,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego centrali gasniczej,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania awaryjnego centrali gasniczej,
sprawdzenic prawidtowosci polgezen linii dozorowych w centrali gasniczej,
sprawdzenie prawidiowosci polgezen linii sygnalizacyjnych centrali gasniczej,
sprawdzenic napie¢ wychodzacych na linie dozorowe i sygnalizacyjne,
wykonanie préb przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakeji
centralki gasniczej,

wykonanie préb przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych- sprawdzenie
reakcji centralki gadniczej,

sprawdzenie dziatania czujek dymu poprzez zadymienic — 1 / 4 ilodci wszystkich
czujek systemu,

sprawdzenic zadziatania elektrozaworu od koincydencji czujek dymu,
sprawdzenie zadzialania elekirozaworu od przycisku START( dia wszystkich
przyciskow START systemu),

sprawdzenie zatrzymania akcji gaszenia przyciskiem STOP (dla wszystkich
przyciskow STOP systemu),

sprawdzenie dziatania sygnalizacji optyczno akustycznej podezas alarmu
pozaru,

sprawdzenie zamykania si¢ klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych
podczas alarmu pozaru,

sprawdzenie przesylania sygnatéw POZAR, WYZWOLENIE, USZKODZENIE
do centrali SAP,

sprawdzenie kompletnosei instrukeji, oznaczen, napiséw sprawdzenie plomb na
przyciskach START i wtyczce elektrozaworu.

b) system sygnalizacji pozaru:

sprawdzenie  wszystkich lampek sygnalizacyjnych oraz  sygnalizatora
dzwieckowego centrali SAP,

sprawdzenie prawidlowosci polaczen akumulatoréw- ogledziny akumulatoréw,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania podstawowego 220 V centrali SAP,
sprawdzenic sygnalizacji braku zasilania awaryjnego 24 V centrali SAP,
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sprawdzenie prawidlowodci polgczen linii dozorowych w centrali SAP,
sprawdzenie prawidtowosci polaczen linii sygnalizacyjnych centrali gasniczei,
sprawdzenie napie¢ wychodzacych na linie dozorowe i sygnalizacyjne
wykonanie préb przerwy i zwarcia dla linii dozorowych- sprawdzenie reakcji
centralki gasniczej,

wykonanie prob przerwy i zwarcia dla linii sygnalizacyjnych - sprawdzenie
reakcji centralki gagniczej,

sprawdzenie ciaglosci linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

sprawdzenie standw analogowych czujek i przyciskow przeciwpozarowych,
sprawdzenie dziatania czujek systemu SAP - 1/4 ilosci wszystkich czujek
systemu sprawdzenie przyciskdw systemu SAP.

¢) systemy zasysania dymu:

ogledziny rurociggdéw zasysajgcych powiefrze wraz z przeczyszezeniem
otwordw probkujacych,

sprawdzenie napi¢cia w centralkach na zaciskach 1 -2,

sprawdzenie monitorowania ostony detektorow,

sprawdzenie monitorowania detektor6w wykonanie alarmu  testowego
przeczyszezenie filtroéw przeciwpylowych centralek,

sprawdzenie wartosci bezwzglednych przeplywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie wartodci nominalnych przeplywu powietrza w centralkach,
sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek. |

2. Obshuga roczna:

wykonanie obstugi kwartalnej,

sprawdzenie i pomiar napi¢¢ na liniach dozorowych,

sprawdzenie czasu zwloki od alarmu do wyzwolenia,

pomiar pradu wyzwalania sitownika elektromagnetycznego butli,
przedmuchiwanie i sprawdzanie droznoéci rurociggdéw rozprowadzajacych,
konserwacja przewoddw i elementéw gumowych,

sprawdzenie przekazywania sygnaléw do centrali SAP budynku,
sprawdzenie stanu technicznego sitownikéw elektromagnetycznych,
sprawdzenie dziatania 100% wszystkich urzadzen.

Stale urzgdzenie gasnicze KD-200 z systemem sterowania gaszenia:
1. Obshiga kwartalna:
a) instalacja gasnicza:

sprawdzenie prawidlowosei polgezen i stanu zamocowania butli 1 rurociagdw,
sprawdzenie stanu dysz rozpreznych,

sprawdzenie stanu przewodow elastycznych wylotowych,

sprawdzenie ci$nienia w butlach i stan manometréw na zaworach butli,
sprawdzenie sygnalizacji braku zasilania 220 V oraz 24 VDC,

sprawdzenie dziatania przyciskow START i STOP,

sprawdzenic sygnalizacji uszkodzeni obwodéw presostatdow 1 obwodow
sitownikéw elektromagnetycznych na zaworach butli,

sprawdzenie funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej podigczonej do
centralki,
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— sprawdzenie wybidrczo dziatania urzadzen ( czujek, sygnalizacji, klap i
przyciskdw) tak, aby w ciagu roku zostalo sprawdzone 100% urzadzen,

— sprawdzenie kompletnoéci instrukeji, napisow,

— symulacja odpalania silownikéw elektromagnetycznych zaworéw butli w
koincydencji z czujkami sygnalizacji pozaru,

- sprawdzenie obwoddw silownikéw elektromagnetycznych,

— sprawdzenie stanu klap,

— sprawdzenie dzialania sitownikéw do klap.

b) systemy wezesnego wykrywania pozart;
— ogledziny rurociagdw zasysajacych powietrze wraz z przeczyszezeniem
otwordow probkujacych,
— sprawdzenie napiccia w centralkach na zaciskach | -2,
— sprawdzenie monitorowania oslony detektordw,
— sprawdzenie monitorowania detektoréw wykonanie alarmu testowego
przeczyszczenie filtrow przeciwpylowych centralek,
— sprawdzenie wartosci bezwzglednych przeptywu powietrza w centralkach,
— sprawdzenie wartosci nominalnych przeplywu powietrza w centralkach,
— sprawdzenie ustawionej konfiguracji centralek.
2. Obstuga roczna:
— wykonanie obstugi kwartalnej,
— sprawdzenie 1 pomiar napieé na liniach dozorowych,
— sprawdzenie stanu zawordw butli,
— sprawdzenie czasu zwloki od alarmu do wyzwolenia,
— pomiar pragdu wyzwalania sitownika elektromagnetycznego butli,
— przedmuchiwanie i sprawdzanie droznosci rurociagdw rozprowadzajgcych,
— konserwacja przewodow i elementéw gumowych,
— sprawdzenie przekazywania sygnaléw do centrali SAP budynku,
— sprawdzenie stanu technicznego sitownikow elektromagnetycznych,
— sprawdzenie dzialania 100% wszystkich urzadzen,
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

pieczeé¢ wykonawcy

Wykaz ustug

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,$wiadczenie ustugi
serwisowej systemow przeciwpozarowych w obiektach i pomieszczeniach Komendy
Gtéwnej Policji”, sprawa nr 107/Cam/11/KM

Zadanienr...................
. Data
Odbiorca . f .
Lp. ot Przedmiot zamowienia wykonania
zamobwienia O
(miesige, rok)
1
2
T ) .4 I OOV OO OO OO O
Miejscowosé Podpis osoby (0séb) upowaznione] do wystgpowania w imieniu Wykonawcy

(Pozadany czyteiny podpis albo podpis | pieczatka z imieniem | nazwiskiem)
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